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3.4 Caractéristique du ventilateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.4.1 Rendement statique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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4.2.4 Gain en puissance aéraulique . . . . . . . . . . . . . . . . 111



TABLE DES MATIÈRES iii
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2.19 Première solution proposé : à droite : palier du ventilateur, à
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3.4 Caractéristiques du ventilateur avec 16 trous d’injection, (a) 1000 rpm,

(b) 1500 rpm, (c) 2000 rpm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
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Laplace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
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Introduction générale

Contexte

Les turbomachines sont de nos jours impliquées dans la plupart des grands

secteurs de l’industrie : l’aéronautique, l’aérospatial, le naval, l’automobile, pom-

page des eaux, industrie pétrolière . . . etc. Ceci explique l’intérêt grandissant

suscité auprès de la communauté des chercheurs afin de dompter la technolo-

gie relative au fonctionnement de ces machines. L’amélioration des efficiences de

fonctionnement et de la fiabilité de ce type de moteurs constitue le souci perma-

nent des scientifiques activant dans les divers domaines de la turbomachinerie.

Au stade actuel, les recherches menées sont orientées d’une part pour répondre

à des contraintes économiques, environnementales et énergétiques qui s’imposent

dorénavant à la conception de toute machine, et d’autre part pour limiter la

dégradation énergétique conditionnée par les effets des phénomènes physiques

liés aux écoulements fluides en évolution.

Dans ce contexte, il est à noter que les procédés de fabrication et de réalisa-

tion de ces machines conditionnent exclusivement la qualité de fonctionnement et

la durée de vie durant l’exploitation (état de surface, symétrie des géométries des

aubes, équilibrage, . . . etc). Au vu de l’importance de cet enjeu industriel, il de-

vient, alors, essentiel de réaliser un aubage à conception optimisée et assez robuste

pour répondre aux diverses sollicitations, aérodynamiques et thermiques, et des

interactions fluide-structure. En effet, ces aubes sont soumises à des contraintes

thermiques et mécaniques sévères, voire extrêmes, (fréquence de rotation, tem-

pérature de la turbine, érosion, vibration,. . . etc) à même que la surveillance et

le diagnostic des défauts deviennent des impératifs de la maintenance préventive

et régulière. A titre illustratif, le nombre important des pièces unitaires tour-

nantes induit des problèmes vibratoires souvent prohibitifs. La conception légère

et monobloc des pièces est la solution toute à fait indiquée pour y remédier. Pra-

tiquement, il est fait appel au procédé de fabrication dit par ” Rotomoulage ”. Ce

procédé, relativement nouveau, permet, dans la plupart des cas, d’améliorer les

caractéristiques des turbomachines comparativement aux procédés de produc-

tion dits classiques ou conventionnels. Certains ventilateurs de refroidissement

automobiles sont déjà élaborés par le procédé de rotomoulage.

Notre étude est étendue, également, à un second aspect tout aussi impor-

tant et relatif aux écoulements en évolution dans les turbomachines. En effet,

deux études, numérique et expérimentale, sont élaborées afin de permettre une

meilleure compréhension de la phénoménologie, particulièrement complexe, des
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écoulements impliqués dans ces machines. L’interaction de l’écoulement secon-

daire (écoulement de jeu ou de fuite) avec l’écoulement principal génère des in-

stabilités responsables de la dégradation des performances de fonctionnement de

la turbomachine. La présente étude tente de faire investigation de ce phénomène,

particulièrement, et propose une stratégie de contrôle en vue de limiter l’impact

de ces perturbations sur le rendement énergétique global de la turbomachine.

La technique de contrôle présentée est jugée prometteuse en égard aux résultats

probants obtenus.

Objectifs et plan de la thèse

Les travaux de recherche envisagés dans le cadre de cette thèse permettent

d’étudier l’aérodynamique de l’écoulement interne et la possibilité d’un contrôle

actif de l’écoulement de fuite (à travers le jeu de fonctionnement) par la technique

de soufflage dans un ventilateur axial à aubes creuses obtenu par rotomoulage.

Précisément, il s’agit de faire une investigation, par voies numérique et expéri-

mentale, de la réponse de l’écoulement en termes des performances globales du

ventilateur au contrôle par soufflage rotatif.

Il est également recherché à travers cette étude de faire prospection de la

faisabilité du nouveau procédé de rotomoulage comme nouvelle technique pour

la réalisation des turbomachines. D’un point de vue technique, le rotomoulage

est une solution qui a fait preuve d’efficience sachant qu’il permet de lever les

limitations rencontrées avec les procédés de production conventionnels (perte

de la matière, contraintes résiduelles,. . . etc) tout en introduisant de nouvelles

fonctionnalités (des inserts métalliques ou plastiques, sans collage et soudure,

peu de contraintes résiduelles, . . . etc). Cependant, pour atteindre ces objectifs,

des développements et validations scientifiques et technologiques, tant théoriques

qu’expérimentaux, sont nécessaires pour éliminer ces limitations et augmenter la

connaissance concernant l’influence des paramètres du procédé sur la perfor-

mance du ventilateur rotomoulé.

En fait, il est question de tirer profit du procédé de rotomoulage en exploitant :

– La nature creuse des aubes rotomoulées pour améliorer la rigidité et éven-

tuellement amener un gain en masse. Cette amélioration dans la tenue

mécanique pourrait être utilisée pour mieux contrôler les jeux de fonction-

nement, généralement à l’origine de pertes aérodynamiques et de bruits

dans les machines tournantes.

– La compatibilité de ce procédé en usant de divers matériaux, notamment,

pour assurer l’absorption ou l’amortissement acoustique. Il est possible de
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faire usage de mousses ou d’insérer localement des zones présentant des

rugosités ou des porosités différentes pour absorber passivement le bruit.

En somme, dans son approche, l’étude a évolué autour de principaux objectifs

ayant balisés, chemin faisant, la route vers ces derniers à travers différents paliers.

Ceux-ci peuvent être résumés comme suit :

– Étude des paramètres du rotomoulage pour la réalisation d’un ventilateur

de refroidissement d’automobile.

– Mise au point de la technique du soufflage rotatif sur le banc d’essai ISO

5801.

– Approche numérique du banc d’essai réalisé et ces conditions opératoires.

Le mémoire s’articule autour de quatre chapitres :

Le premier chapitre porte sur des généralités relatives aux turbomachines

axiales et au contrôle des écoulements. On introduit, d’abord, les différentes

interactions recensées, en particulier, celles en rapport avec le jeu radial. Un

intérêt particulier est porté sur le contrôle passif et actif de l’écoulement au sein

de cette zone précisément.

Le second chapitre est consacré à l’étude expérimentale. On présente, dans

un premier temps, les étapes de la conception et de la réalisation du ventilateur

par le procédé du rotomoulage suivies ensuite, des détails relatifs au montage

expérimental et à la métrologie mise en œuvre. Il est à souligner qu’il est fait

usage d’une transmission mécanique par moyen de courroie crantée et de joint

tournant permettant la conduite d’air comprimé depuis une source fixe (com-

presseur central du laboratoire) vers l’extrémité du ventilateur ayant une virole

munie des trous d’injection.

Le troisième chapitre présente les résultats expérimentaux pour deux configu-

rations d’écoulement naturel (sans contrôle) puis contrôlé. Plusieurs conditions

opératoires sont considérées, à savoir : la position axiale du ventilateur par rap-

port au caisson, le nombre de trous (16 et 32), la vitesse de rotation, le diamètre

du diaphragme et le taux d’injection. Dans un second lieu, on présente la ca-

ractérisation du sillage proche en déterminant la nappe de la vitesse axiale par

un tube de Pitot statique accompagnée d’une analyse locale de l’influence des

conditions de contrôle.

Le quatrième chapitre présente les différentes étapes de la modélisation nu-

mérique. Une étude comparative des résultats numériques et expérimentaux est

menée pour la configuration rentable de seize (16) trous en variant le taux d’in-

jection. Ensuite, la réduction du débit de fuite est étudiée par l’analyse de la

topologie d’écoulement dans le jeu de fonctionnement.
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État de l’art
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Ce chapitre comprend essentiellement deux parties. La première consiste à dé-

crire les turbomachines et en particulier les ventilateurs axiaux, leur classement,

les phénomènes aérodynamiques intervenant dans les machines axiales et surtout

au niveau du jeu de fonctionnement. La deuxième partie est dédiée à l’état de l’art

relatif au contrôle de l’écoulement au niveau du jeu de fonctionnement. Appliqué

à différentes catégories de turbomachines (ventilateur, compresseur et turbine),

le contrôle dans le jeu de fonctionnement révèle les issues possibles permettant

de réduire les pertes aéroacoustiques. Nous essayons de présenter les différentes

techniques de contrôle passives et actives par soufflage. Pour ce dernier, l’état

de l’art nous oriente vers une stratégie de contrôle de l’écoulement de retour au

niveau du jeu radial d’un ventilateur axial refroidissant un moteur d’automobile.
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1.1 Généralités sur les turbomachines

1.1.1 Définition et classement

Une turbomachine est un système de révolution permettant un échange d’éner-

gie entre une partie tournante (rotor) et un fluide en écoulement. L’échange

d’énergie est le résultat du travail des efforts aérodynamiques générés sur les

faces des aubes. La turbomachine est ” réceptrice ”, si elle reçoit de l’énergie

du fluide pour la convertir en une énergie mécanique exploitable (turbine), ou ”

génératrice ” si le fluide reçoit de l’énergie (compresseur, pompe). Divers critères

peuvent intervenir lors de la classification de ces machines. D’après Lakshmina-

rayana [1] (figure 1.1), on peut les regrouper selon :

Nature du fluide : Liquide (pompes, hélices marines) ou gaz (ventilateurs,

compresseurs, turbines, . . .), compressible ou incompressible, . . . etc.

Sens du transfert d’énergie : Génératrice ou réceptrice.

Forme du rotor : L’orientation du tube de courant à l’intérieur des aubes,

nous permet de distinguer en particulier trois types de machines :

– Machine axiale : Destinée à faire circuler le fluide dans une direction

parallèle à l’axe de rotation avec un débit relativement important et une

pression moyennement faible.

– Machine radiale : L’écoulement rentre axialement puis refoulé radiale-

ment. Ce type de machine est convenu pour des débits modérés et de

fortes pressions.

– Machine mixte : C’est une machine intermédiaire dont l’écoulement est

oblique selon une méridienne inclinée par rapport à l’axe de rotation.

La forme du rotor peut être caractérisée par deux nombres adimensionnels

issus du modèle de la similitude des turbomachines. On définit alors respective-

ment la vitesse angulaire spécifique et la vitesse spécifique :

Ns =
ω
√
Qvn

(gHn)3/4
(1.1)

nsq =
N
√
Qvn

H
3/4
n

(1.2)

Selon l’équation 1.1, la vitesse spécifique est inversement proportionnelle à

l’élévation métrique du fluide et augmente avec le débit. Dans cette situation, les

machines radiales sont caractérisées par de faibles vitesses spécifiques et inverse-

ment pour les machines axiales (figure 1.2).
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Figure 1.1 – Classification des turbomachines : nature du fluide, sens du trans-

fert d’énergie, forme du rotor, d’après Lakshminarayana [1].

Figure 1.2 – Relation entre forme du rotor et vitesse spécifique. Tiré de [2].
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1.1.2 Ventilateurs axiaux

Tous d’abord, qu’appelle-t-on un ventilateur ?

Selon une définition de l’ISO, un ventilateur est ” une turbomachine

qui reçoit de l’énergie mécanique et l’utilise à l’aide d’une ou plusieurs

roues à aubes de manière à entretenir un écoulement continu d’air ou

d’un autre gaz qui le traverse et dont l’élévation de pression ne dépasse

pas 30kPa pour une masse volumique de 1, 2 kg/m3 ” [3].

Les systèmes de ventilations sont nécessaires dans de nombreuses applications.

Ils peuvent alimenter une zone en air ou en extraire de l’air pollué. Ils sont utilisés

dans la climatisation (bâtiment et transport), le contrôle du taux d’humidité,

les installations sous-terraines, le refroidissement (circuits électroniques, moteurs

électriques et thermique), etc.

1.1.2.1 Performances du ventilateur

Afin de déterminer le point de fonctionnement nominal d’un ventilateur, on

procède d’abord à déterminer la résistance du circuit aéraulique donnant ainsi

l’évolution des pertes de charge en fonction du débit. Ces pertes seront compen-

sées par le travail fourni par le ventilateur. Par la suite, le point de fonctionnement

nominal sera choisi pour un rendement maximal (figure 1.3).

Figure 1.3 – Performances d’un ventilateur axial.
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Le rendement du ventilateur peut être défini par le rendement total ou le

rendement statique selon l’élévation de la pression exprimée. Il est donné par :

η =
∆P ·Qv

(C.ω)
(1.3)

Dans les turbomachines, on procède à regrouper les grandeurs physiques en

définissant des grandeurs réduites. Sous certaines conditions, la procédure de

similitude effectuée conduit à des groupes d’invariants dits de ” Rateau ”.

Pour un ventilateur cette démarche permet de prévoir les caractéristiques

(courbes débit-pression) pour des conditions opératoires de vitesse et de dia-

mètre connues. L’intérêt est de réduire le nombre d’essais et de comparer les

performances. Ainsi, en négligeant les effets de faible nombre de Reynolds et de

la rugosité relative, on arrive à définir les coefficients adimensionnels de débit, de

pression et de puissance donnés respectivement par les relations suivantes :

Φ =
4 ·Qv

(πD2u)
(1.4)

Ψ =
2∆P

(ρu2)
(1.5)

λ =
8∆P ·Qv

(πρD2u3)
(1.6)

Pour un ventilateur de diamètre donné, et pour deux essais à vitesses de

rotations différentes Ω1 et Ω2, on peut estimer l’ordre de variation entre les gran-

deurs globales telles que le débit, l’élévation de pression et la puissance aéraulique

générée. On obtient ainsi :

Qv2

Qv1

=
Ω2

Ω1

(1.7)

∆P2

∆P1

=

(
Ω2

Ω1

)2

(1.8)

(∆P ·Qv)1

(∆P ·Qv)2

=

(
Ω2

Ω1

)3

(1.9)

Qv varie avec Ω.

∆P varie à avec Ω2.

(∆P.Qv) la puissance aéraulique varie avec Ω3.
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1.1.2.2 Classement des ventilateurs axiaux

Le ventilateur axial est destiné à faire circuler l’air à débit relativement im-

portant avec une pression moyennement faible afin de vaincre les pertes de charge

du circuit. On peut distinguer trois types à savoir (figure 1.4) :

– Ventilateur axial sans redresseur : Le ventilateur sans redresseur peut

atteindre un rendement de l’ordre de 80% destiné pour les pressions modé-

rées (bâtiment, refroidissement moteur thermique).

– Ventilateur axial avec redresseur : Le rôle du redresseur fait accroitre

le rendement du fait de la conversion de la pression dynamique de giration

en pression statique. Le rendement peut atteindre 90% (ventilation générale

dans le bâtiment, industrie).

– Ventilateur axial hélices : Les ventilateurs hélices atteignent un rende-

ment de l’ordre de 60%. Ils fonctionnent dans des faibles pressions statiques

et un fort débit (industrie de froid et conditionnement d’air).

Une autre classification fait intervenir la combinaison du redresseur avec le

carénage (figure 1.5). Elle est basée sur l’apport du carénage (carter) vis à vis, le

rendement et les différentes pertes pouvant avoir lieu (frottement, extrémité de

l’aube et l’effet de la giration).

Figure 1.4 – Ventilateurs axiaux :

(a) sans redresseur, (b) avec redresseur, (c) hélice. Tiré de [3].

Figure 1.5 – Influence du carénage et du redresseur. Tiré de [4].
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1.1.3 Ventilateur de refroidissement de moteur d’auto-

mobile

Dans le secteur automobile, le ventilateur axial est principalement destiné à

assurer la circulation d’air afin d’atteindre les conditions de refroidissement du

liquide réfrigérant. En effet, lors du déplacement du véhicule à partir d’un seuil

de vitesse, l’échange thermique par convection forcée assure le refroidissement.

Cependant, à l’arrêt ou à déplacement limité (circulation routière, embouteillage,

la température externe élevée, moteur en pleine charge, etc), le ventilateur est

déclenché par une commande assurant ainsi le débit d’air nécessaire. Il est monté

dans un Groupe Moto-Ventilateur (GMV) (voir figure 1.6).

Les GMV fonctionne en deux modes selon le positionnement du ventilateur.

– GMV ”aspiration”, ventilateur en amont du radiateur.

– GMV ”soufflant”, ventilateur en aval du radiateur.

Les réglementations de confort imposées aux constructeurs d’automobile exigent

la réduction du niveau sonore des GMV dont le ventilateur est souvent la source

principale. Les recherches actuelles se focalisent vers une conception de venti-

lateur ayant un faible niveau de bruit. Nous avons souligné auparavant que la

source du bruit pour un ventilateur provient de l’aérodynamique instationnaire

et surtout au niveau du jeu de fonctionnement.

Figure 1.6 – Groupe Moto-Ventilateur (GMV).
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1.1.4 Écoulement dans les turbomachines axiales

Dans leur revue historique, Cumpsty et Greitzer [5] tentent de rapporter

les progrès menés dans l’étude des écoulements en turbomachine. Avant 1940,

la conception des turbomachines était basée sur des approches analytiques et

empiriques et ne tenait compte que de l’écoulement moyen dans le plan aube-

à-aube. Après 1940, les effets tridimensionnels, instationnaires et visqueux de

l’écoulement ont été pris en considération. Tous d’abord, dans les travaux menés

par Squire et Winter [6], on a commencé à noter la structure de l’écoulement

secondaire dans le plan transverse de l’écoulement.

Par la suite, les recherches menées ont identifié les différents mécanismes de

génération des tourbillons qui sont les sources de bruit et les facteurs de diminu-

tion des performances aérodynamiques (figure 1.7). Ces sources sont principale-

ment liées aux interactions entre écoulement turbulent, géométrie d’aube, couche

limite, écoulements secondaires et écoulement dans le jeu de fonctionnement.

Parmi ces structures tourbillonnaires, on distingue l’écoulement de jeu (débit

de fuite) qui peut devenir, comme on verra par la suite, la source dominante des

pertes d’énergie, d’instabilités et de nuisances sonores.

Figure 1.7 – Phénomènes instationnaires dans les turbomachines axiales

(NASA Lewis Research Center) [7].
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1.1.5 Écoulement dans le jeu de fonctionnement

Le jeu radial est nécessaire pour l’échange thermique et le fonctionnement

de la machine lors de la présence d’excentricité sur l’arbre moteur. Cependant,

il affecte notablement les performances aéroacoustiques. Cet écoulement formé

dans la même direction de l’écoulement principal est lié au gradient de pression

entre les faces de l’aube et l’écoulement induit à son extrémité par le mouvement

rotatif (figure 1.8). Le tourbillon de jeu qui est convecté par l’écoulement libre,

crée des fluctuations de vitesses responsables des émissions sonores.

En plus du débit de fuite induit à l’extrémité de l’aube, Kameier & Neise [8]

ont mis en évidence le développement de l’écoulement de retour qui résulte du

saut de la pression entre l’amont et aval immédiat des aubes. Ils ont montré aussi

que cet écoulement est la source principale du bruit.

Figure 1.8 – Écoulement de retour généré à l’extrémité de l’aube [8].

Boudet et al. [9] ont traité numériquement et expérimentalement le débit

de fuite pour un ventilateur axial. Ils montrent que la contribution majeure de

l’émission sonore est induite par le tourbillon de jeu. Pour une turbine, Fischer

et al. [10] arrivent à une caractérisation de la structure du tourbillon de jeu en

utilisant une vélocitymétre à effet Doppler à fréquence modulable couplée à une

résolution temporaire élevée.

On trouve aussi une autre situation où l’écoulement de jeu s’oppose à la di-

rection de l’écoulement amont. Ceci se présente pour une turbomachine axiale

carénée, tels les ventilateurs de refroidissement des moteurs automobiles. Ces

machines sont caractérisées par une virole reliant les extrémités des aubes qui

permet la tenue mécanique et limite la déformation des aubes. Dans cette confi-

guration, le cisaillement généré par la présence de paroi mobile de la virole et

fixe du carter (écoulement couette) induit un caractère giratoire de l’écoulement

dans le jeu de fonctionnement.
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La présence de la virole génère des structures tourbillonnaires qui lui sont

attachées et sont affectées par le mouvement des aubes (figure 1.9).

Figure 1.9 – Écoulement de retour généré à l’extrémité de l’aube [11].

1.2 Notion de Contrôle de l’écoulement

1.2.1 Concept du contrôle

Parmi les facteurs influençant les performances d’une turbomachine axiale, on

trouve la dynamique des phénomènes prenant naissance au niveau de la couche

limite (transition, décollement, turbulence, etc) et le sillage proche. Actuellement,

les recherches s’intéressent au contrôler de cette couche et à son interaction avec

l’écoulement externe.

1.2.2 Procédures et objectifs du contrôle

Selon Gad El-Hak [12], on peut utiliser des techniques actives, réactives ou

passives. Le choix de la technique dépend de la mise œuvre, le prix de revient,

les effets secondaires et l’efficacité. Généralement, ces techniques permettent de

[12] [13] (figure 1.10) :

– Retarder ou avancer la transition du régime laminaire au régime turbulent.

– Éviter ou provoquer la séparation de la couche limite.

– Amplifier ou atténuer la turbulence.

Généralement, les objectifs se résument à la :

– Réduction de la trâınée et augmentation de la portance,

– Suppression du bruit acoustique induit par l’écoulement.

– Accroissement du mélange de masse, de quantité de mouvement ou d’éner-

gie.
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Figure 1.10 – Procédures de contrôle et objectifs, M. Gad-El-Hak [12].

Tiré de Oualli [13].

Pour la suite de notre travail, on s’intéressera seulement aux techniques pas-

sives et le contrôle actif par soufflage appliquées au voisinage du jeu.

1.3 Contrôle de l’écoulement dans le jeu de fonc-

tionnement

Dans le but d’améliorer les performances globales et de réduire davantage le

débit de fuite, plusieurs techniques du contrôle ont été développées. Ces tech-

niques peuvent prendre différentes formes (géométriques, dynamiques, etc.) des-

tinées à modifier le comportement local ou global de l’écoulement.

Dans ce qui suit, nous essayons de montrer les différents moyens de contrôle,

passif et actif, au voisinage du jeu de fonctionnement à travers les études réalisées.

1.3.1 Moyens de contrôle passif

Sans aucun apport d’énergie extérieure, ce type de contrôle est caractérisé

par l’ajout d’obstacle ou la modification de la géométrie du système considéré.
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1.3.1.1 Épaisseur du jeu

Parmi les premiers travaux du contrôle passif menés, on cite les travaux de

Longhouse [14] qui a présenté les quatre sources de bruit dans les ventilateurs :

– L’interaction de l’aube avec l’écoulement amont et l’installation de prés.

– Détachement tourbillonnaire de la couche limite laminaire.

– Interaction de l’aube avec le tourbillon de jeu.

– Décollement de la couche limite.

Il a constaté que pour un jeu de dimension supérieure à 3% ou 4%, le tour-

billon de jeu devient la source dominante du bruit. Il a réduit le bruit et amélioré

le rendement en utilisant une virole rotative fixée sur le bout des aubes. Ce dispo-

sitif permet d’éviter la formation du tourbillon de jeu. De plus, c’est une solution

envisagée dans la mesure où on veut maintenir un jeu assez important entre le

ventilateur et le carter.

Pogorelov et al. [15] ont essayé d’identifier numériquement la structure du

tourbillon de jeu pour un ventilateur axial. Ils montrent que la réduction de la

dimension du jeu conduit à la réduction à la fois de la taille du tourbillon de

jeu et l’amplitude du bruit. Par le biais d’une simulation LES, You et al. [16]

confirment l’effet de cette dimension sur la génération du bruit et de la vibration.

Pour des ventilateurs de faibles diamètres, et dans le but d’améliorer les

performances acoustiques, Fukano et al. [17] [18] ont proposé une hauteur du

jeu de fonctionnement de l’ordre de 1% du diamètre du ventilateur.

Pour un compresseur axial, Inoue et al. [19] ont montré que cette hauteur

contribue à l’intensification du tourbillon de jeu responsable de la déviation ra-

diale de l’écoulement principal.

1.3.1.2 Générateur de vortex

Les générateurs de vortex sont des obstacles de dimensions réduites, per-

mettent l’échange de la quantité de mouvement entre la zone riche en énergie

cinétique et la zone de fluide morte proche paroi par le biais des tourbillons

générés. Ils influent sur la position du décollement de la couche limite.

Les travaux de Kameier et al. [20] montrent une amélioration des perfor-

mances aéroacoustiques en utilisant ces générateurs ayant la forme de rugosités

dentelées (figure 1.11).
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Figure 1.11 – Générateur de vortex monté sur le carter [20].

1.3.1.3 Influence de la virole

Outre les travaux menés de Longhouse [14], d’autres auteurs ont étudié l’ap-

port de la virole rotative ou fixe sur la structure de l’écoulement du jeu.

Pardowitz et al. [21] arrivent à supprimer le débit de fuite et le tourbillon de

jeu associé en utilisant une virole rotative réalisée en aluminium avec une épais-

seur 0.05 mm (figure 1.12). Il confirme que malgré cette suppression, l’instabilité

rotative générée par le ventilateur persiste.

Pour certains moteurs électriques, le refroidissement est assuré par un écoule-

ment radial utilisant un ventilateur centrifuge. Vad et al. [22] ont fait un redesign

d’un ventilateur centrifuge de référence par l’ajout d’une virole avec des aubes em-

pilées permettant de générer un écoulement axial. Pour les mêmes performances

de refroidissement, ils réduisent le bruit du ventilateur et la consommation en

puissance.

Figure 1.12 – Configurations de ventilateur utilisées par Pardowitz [21].
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1.3.1.4 Traitement du carter

On utilise pour le traitement du carter des solutions géométriques particu-

lières constituant comme des obstacles à l’écoulement de retour et permettant

ainsi de réduire le débit de fuite et sa giration. Les configurations possibles de

ces obstacles sont :

Modifications du logement carter

Afin d’améliorer les performances d’un ventilateur caréné, Yapp et al. [23]

présentent des configurations du logement carter qui dépendent de la position et

de la géométrie de la virole.

Les travaux de Buisson et al. [24] ont mis en évidence l’influence du débit

de fuite et de la giration induite sur les pertes de charge à l’entrée du ventila-

teur axial. Dans le but de limiter la composante azimutale de la vitesse générée

par le mouvement de la virole, deux configurations ont été testées : un caisson

standard (config.1) (figure 1.13.a) et un caisson muni de rainurage hélicöıdal du

carter (config.2) (figure 1.13.b). Les résultats obtenus montrent que le ventila-

teur (config2) conduit à une réduction de 45% du débit de fuite, une diminution

de 3% du saut de la pression statique, une augmentation de 0.4% du couple et

une diminution du rendement de 2.3%. Par la suite, l’objectif était d’optimiser

le ventilateur config.2 en faisant varier les deux angles de calage et de vrillage.

Cependant, et par rapport au ventilateur config.2, on arrive à améliorer le ren-

dement de 9% avec une augmentation de 13% du débit de fuite.

Figure 1.13 – Ventilateurs testés :

(a) caisson standard (config.1), (b) caisson traité (config.2) [24].
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Bladelets ou turning device

En présence de barrières radiales ”fins” fixées sur le carter, des aubes de

dimension réduite sont placées sur la virole (figure 1.14). Pour ce type de trai-

tement, Wallis et al. [25] ont traité l’extraction du travail lors du passage de

l’écoulement de fuite à travers ces petites aubes. Ils arrivent à réduire la compo-

sante tangentielle du débit de fuite. Cependant, ils mettent en évidence des effets

instationnaires et de structure complexe de l’écoulement au niveau du jeu.

Figure 1.14 – Contrôle passif par ” bladelets ”. Tiré de Wallis et al [25].

Joints labyrinthiques

Ces joints se présentent comme de miniatures barrières (travaux de Nadeau

et al. [26] [27] pour un ventilateur caréné (figure 1.15), de Wellborn et al. [28]

et Nezym [29] pour les compresseurs, et Pfau [30] pour les turbines). Schramm

[31] propose une méthode d’optimisation de la hauteur et de la position du joint

labyrinthique par rapport aux barrières radiales (”fins”).

Figure 1.15 – Un des joints labyrinthiques proposés par Nadeau [26].
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1.3.1.5 Influence des paramètres géométriques de l’aube

Épaisseur et empilement de l’aube

Sarraf et al [32] ont mené une étude expérimentale pour traiter l’influence de

l’épaisseur des aubes sur les performances aéroacoustiques de deux ventilateurs.

Ces derniers présentent des aubes ayant respectivement, deux épaisseurs maxi-

males de 04 et 10 mm. Ils ont montré que l’utilisation des aubes épaisses, et sur

une plage de fonctionnement plus large, pourrait conduire à un bon compromis

entre les performances aérodynamiques et acoustiques.

Hurault [33] a traité, numériquement et expérimentalement, et en présence

d’une virole, l’influence de trois empilements des aubes : radiales (G2rad), dans

le sens de rotation (G2for) et dans le sens inverse (G2back) sur les composantes

de la vitesse en aval du bord de fuite (figure 1.16). Pour ce type d’étude, on s’in-

téresse à la composante radiale utile pour le refroidissement d’une grande partie

de la surface du bloc moteur. Il a montré que l’empilement (G2back) augmente

cette vitesse alors que (G2for) a un effet inverse. Cependant, l’empilement G2rad

semble être le meilleur en terme de rendement. Aussi, Hurault [33] a réalisé un

banc d’essai dédié à l’acquisition des champs de la pression pariétale (source

de bruit du bord de fuite) sur les aubes du ventilateur. Ces champs sont in-

dispensables et constituent des données d’entrée pour les modèles de prédiction

acoustiques liés au bruit du bord de fuite. Cette démarche permet la prédiction

du comportement de la couche limite. Hurault [33] arrive à confirmer par le biais

d’une modélisation RANS le champ de la pression mesuré. La table 1.1 résume

qualitativement les résultats obtenus.

Figure 1.16 – Empilement des ventilateurs (sens de rotation horaire) :

(a) G2rad, (b) G2for, (c) G2back, [33].

A la lumière des travaux de Sarraf [32] et Hurault [33], comme on le verra par

la suite, le ventilateur de la présente étude a été conçu et réalisé selon une forme

épaisse (épaisseur maximale des aubes 10 mm) et présentant un empilement

G2for.
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Table 1.1 – Évaluation qualitative des paramètres permettant

de comparer les empilements [33].

G2rad G2for G2back

Puissance aérodynamique + - +

Rendement + - -

Vitesse radiale aval + - ++

Turbulence aval ++ + -

Niveau acoustique + – -

Modification du profil de l’intrados

Dans le but de réduire le débit de fuite, Aktürk et al. [34] modifient la distri-

bution de la pression au bout des aubes par l’intermédiaire d’extension du profil

sur l’intrados (figure 1.17.(a)). La position axiale de cette extension est estimée

selon la valeur maximale du débit de fuite relevée dans la configuration normale.

L’étude montre que le profil 2 (figure 1.17.(a)) est le plus approprié en termes de

performances et de réduction du débit de fuite.

Corsini et al. [35] [36] ont étudié l’influence des ”end-plats”, des extensions

géométriques placées à l’extrémité de l’aube. Une extension avec une épaisseur

constante (TF end-plate) et une autre d’épaisseur variable (TFvte end-plate).

Les deux géométries ont été testées dans le but de changer l’orientation et la

position de formation du tourbillon de jeu (figure 1.17.(b)). Ils montrent que la

configuration (TFvte) contrôle davantage l’éclatement du tourbillon du jeu.

(a) (b)

Figure 1.17 – Modification du profil de l’aube : (a) par extension de l’intrados

[34], (b) utilisation ” endplats ” à l’extrémité de l’aube [35].
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Soufflage passif

Dans ce type de contrôle, le soufflage est réalisé sans l’apport d’énergie ex-

térieure. Il s’agit d’exploiter les effets centrifuges de l’écoulement à travers une

partie ou la totalité creuse de l’aube. En utilisant le concept breveté par Auxier

[37] sur une turbine axiale, Hamik et Willinger [38] ont présenté deux études,

analytique et numérique afin de quantifier les pertes causées par le débit de

fuite. L’idée est la mise en œuvre d’un mécanisme de contrôle passif reliant le

bord d’attaque avec l’extrémité de l’aube par un canal interne. En raison du

gradient de pression, un jet est injecté dans le jeu radial de l’aube et orienté vers

la surpression de l’aube bloquant ainsi l’écoulement secondaire. Avec un taux

d’injection de 0.5% et indépendamment de la dimension du jeu radial, des amé-

liorations des performances ont été notées. Pour le même concept breveté [37]

et pour un ventilateur axial, Hu et al. [39] ont étudié l’interaction entre le débit

de fuite et l’injection d’air à l’extrémité de l’aube par l’instrumentation 2D-PIV.

L’écoulement dans le jeu radial peut être traité comme un jet dans l’écoule-

ment transversal (jet in cross flow) mais dans un milieu confiné. Ils notent la

réduction de l’écoulement secondaire. Cependant, sous certaines conditions opé-

ratoires, l’injection fait apparaitre dans le sillage du jet un phénomène similaire

à l’allée de Von Karaman, rend ainsi l’écoulement complexe et instationnaire.

Eberlinc et al. ([40] [41] [42]) sont arrivés à augmenter le coefficient de la

pression totale de 6% d’un ventilateur axial composé d’aubes creuses par injec-

tion au voisinage de l’extrémité du bord de fuite (figure 1.18). Le jet provoqué

depuis le moyeu par une conduite de l’écoulement intérieur, a permis le contrôle

de la couche limite par l’augmentation de la vitesse locale et la réduction de

l’effet du gradient de pression défavorable. Comme Eberlinc et al., Wang et Zhao

[43] ont abouti à réduire le tourbillon du bord de fuite en prenant différentes

configurations du bord de fuite avec injection.

Figure 1.18 – Soufflage à l’extrémité du bord de fuite à travers un écoulement

interne pour un ventilateur creux, schéma tiré de [40].
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1.3.2 Contrôle actif par soufflage

Au cours des dernières années, de plus en plus de recherches sur les turboma-

chines portent sur le contrôle par injection. En effet, ce type de contrôle améliore

différents aspects de la machine ce qui ne peut pas être obtenu par la modifica-

tion géométrique. On peut le constater à l’échelle du profil où Rhee et al. [44]

ont augmenté la portance d’un hydrofoil par injection de l’air proche du bord de

fuite.

Dans la littérature, on distingue deux types de dispositifs de contrôle par

soufflage, réalisés sur les parois fixes du carter ou montés sur la machine. Pour

les trous d’injection, la forme, la position et l’orientation dépendent du phéno-

mène à étudier et l’apport du contrôle. Par la suite, ces dispositifs sont désignés

respectivement par ”soufflage fixe” et ”rotatif”.

1.3.2.1 Soufflage fixe

Par injection (12 injecteurs) en amont du rotor d’un compresseur transso-

nique, Weigl et al. [45] a réussi à stabiliser le décrochage rotatif et le pompage

avec l’élargissement de la plage de fonctionnement. Neuhaus et al. [46] ont uti-

lisé 24 fentes reparties uniformément sur la circonférence d’une soufflante de 24

aubes (figure 1.19), avec trois taux d’injections 0.6%, 0.8% et 1% (rapport entre

débit d’injection et débit principal). Une amélioration des performances aérody-

namiques et acoustiques a été obtenue pour un taux d’injection de 0.8%. Aussi,

ces améliorations ont été notées pour une injection pulsée synchronisée avec la

rotation du ventilateur [47]. Ils arrivent avec un taux d’injection de 1.5% à élar-

gir la plage de fonctionnement du ventilateur de 62% en poussant le point de

décrochage vers les faibles débits. Au niveau du point déplacé l’amélioration de

la pression est d’environ 40%.

Figure 1.19 – Contrôle actif par soufflage fixe, tiré de [47].
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L’étude de Morris et Foss [48] est consacrée au ventilateur de refroidissement

présentant une épaisseur du jeu importante (2.5 cm). Le jet est assuré par un

carter pressurisé ayant une surface d’attachement favorisant l’effet Coanda (figure

1.20). Avec un taux d’injection important, des améliorations des performances

ont été obtenues pour les débits importants. En utilisant la même configuration

du jet, Neal et Foss [49] traitent l’influence des faibles valeurs à la fois du jeu

et du saut de la pression. Les résultats montrent une augmentation de 34% du

débit principal et une amélioration de 13% du rendement.

Figure 1.20 – Contrôle actif par soufflage fixe ”Effet Coanda”, tiré de [48].

1.3.2.2 Soufflage rotatif

Niu et al. [50] ont utilisé des trous d’injection de diamètre 1 mm, orienté à

45◦ par rapport à la face d’extrémité des aubes d’une turbine et placés à 3 mm

de l’intrados. Trois configurations d’injections ont été employées (trous de 1 à

10, de 1 à 7 et de 4 à 10) avec un taux d’injection de 0.78% (figure 1.21). Ils ont

obtenu une réduction du débit de fuite ainsi que les pertes de charges associées.

De plus, la configuration d’injection à l’arrière où les trous positionnés de 4 à 10

affecte de façon meilleure l’écoulement secondaire.

Figure 1.21 – Contrôle par injection dans les aubes d’une turbine :

(a) système d’injection (b) location des injections [50].
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1.4 Synthèse et stratégie de contrôle adoptée

A travers cet état de l’art sur l’influence de l’écoulement de jeu et les diffé-

rentes techniques de contrôle passives et actives utilisées pour réduire son débit

et sa giration, nous avons adopté une stratégie de contrôle actif par soufflage

rotatif.

Les travaux menés sont similaires à ceux menés par Eberlinc et al. [40] (figure

1.18). En effet, le ventilateur de la présente étude est réalisé par le procédé de ro-

tomoulage qui induit des pièces creuses. L’idée est d’exploiter cette nature creuse

et de concevoir par la suite un dispositif permettant de guider l’écoulement d’une

source d’air comprimé vers la périphérie de la virole. Le soufflage est assuré par

des trous circulaires ayant des paramètres géométriques bien définis (diamètre,

orientation et position).
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Au niveau des deux laboratoires DynFluid et PIMM de l’ENSAM, des travaux

ont été menés pour la conception et la réalisation d’un ventilateur de refroidisse-

ment pour moteur automobile en utilisant le procédé de rotomoulage. C’est un

projet pluridisciplinaire visant à l’évaluation de l’impact de ce nouveau procédé

sur les caractéristiques aéroacoustiques et les propriétés mécaniques des rotors.

Nous décrivons, en premier lieu, la méthodologie adoptée pour la conception

et la réalisation du ventilateur, du moule ainsi que le processus du rotomoulage.

Ensuite, nous discuterons la procédure adoptée pour le contrôle par soufflage au

niveau du jeu de fonctionnement. Une description des paramètres géométriques

retenus pour les trous d’injection sera présentée.
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2.1 Conception du ventilateur

2.1.1 Code MFT

Pour la conception du ventilateur, on utilise le code MFT ” Mixed-Flow Tur-

bomachinery 3D ”développé au sein du laboratoire ”DynFluid”à l’ENSAM-Paris.

A l’origine, le processus de construction de ce code repose sur les travaux des

deux thèses de Rey [51] et de Bakir [52]. Il permet d’établir une démarche rapide

et générale pour la conception d’une machine axiale à compression composée

d’un rotor seul ou d’un étage rotor-stator. Le calcul se fait sur la base de lois

empiriques et analytiques issues essentiellement des résultats des essais menés

sur les profils de type NACA.

A partir des conditions opératoires fixées, initialement, en termes de débit

volumique Qv, d’élévation de pression totale ∆Pt et de vitesse de rotation Ω,

une première version de la géométrie est mise en forme (figure 2.1). Pour une

turbomachine axiale, le code MFT propose des aubes avec un empilement radial.

Par la suite, cette solution est vérifiée par simulations numériques sous un code

CFD. En cas d’erreurs relativement importantes (environ 5%) par rapport au

cahier des charges initial, des modifications seront apportées à la géométrie de

départ afin d’atteindre la précision souhaitée.

Figure 2.1 – Cahier des charges du ventilateur (interface d’entrée du code MFT).

2.1.2 Cahier des charges

Pour la présente étude, les premiers travaux de conception du ventilateur ont

été initiés par Sifres [53]. Le tableau 2.1 résume les paramètres géométriques

considérés avec les conditions de fonctionnement fixées au départ. On cherche à
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Table 2.1 – Paramètres géométriques du ventilateur axial.

Angle moyen rotorique 22.5◦

Angle moyen statorique 72◦

Facteur de diffusion ”En pied” 0.372

Facteur de diffusion ”En périphérie” 0.73

Type de vortex Forcé

Nombre d’aubes 6

Épaisseur maximale (mm) 10

Diamètre en pied de l’aube (mm) 65.5

Diamètre en périphérie de l’aube (mm) 178

Jeu radial (mm) 2.5

Rugosité du rotor (mm) 0.005

mettre au point un ventilateur assurant une élévation de pression totale d’environ

270 Pa avec un débit de fonctionnement de l’ordre de 0.8 m3/s pour une vitesse

de rotation de l’ordre de 2500 rpm. En utilisant ces données, le code MFT évalue,

dans un premier temps, la vitesse spécifique nsq et la vitesse angulaire spécifique

Ns (ou ω). Cette première estimation confirme qu’il s’agit bien d’une machine

axiale (nsq = 214.68). Une première géométrie du ventilateur d’aubes radiales

est alors proposée (figure 2.2.a).

On définit, alors, l’empilement des aubes en utilisant le logiciel ”BladeGen”

et à partir de la géométrie radiale proposée par MFT, l’empilement de type

”G2for” (voir figure 1.16, chapitre 1) est choisi en raison de ses performances

aéroacoustiques constatées par les travaux d’Hurault [33] (voir tableau 1.1 du

chapitre 1). La figure 2.2.b montre la géométrie obtenue.

Enfin, les aubes seront connectées via une virole ayant une largeur de 36 mm

et une épaisseur radiale de 17 mm (figure 2.2.c).

Figure 2.2 – Ventilateur axial, (a) Solution d’aubes radiales proposée par

MFT,(b) Définition de l’empilement G2for, (c) Attribution de la virole [53].
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2.2 Réalisation du ventilateur par rotomoulage

2.2.1 Description du procédé

Le rotomoulage est un procédé de fabrication et de mise en forme des matières

polymères. Avec le récent essor technologique, ce procédé a démontré sa capacité

à produire des pièces de très hautes qualités. Durant les différentes étapes de

rotomoulage, le moule et la matière sont mis en rotation selon deux axes ortho-

gonaux. Les moules peuvent être de différentes matières (tôle de fer, aluminium,

acier...). L’état de finition des moules donne l’aspect final de la pièce réalisée [54]

et [55].

Sans faire appel aux techniques de collages ou de soudures, le rotomoulage

constitue l’une des rares techniques permettant d’obtenir des pièces creuses de

petites ou grandes dimensions, fermées ou ouvertes, simples ou complexes.

Actuellement, la difficulté réside dans la mâıtrise des phénomènes mis en jeu.

Comparativement au moulage classique par injection, le rotomoulage présente

les avantages suivants :

3 Économie du procédé surtout pour les petites et moyennes séries.

3 Sans perte de matière.

3 Utilisation de moules peu couteux.

3 Possibilités de modification et de fixation des inserts en plastique ou métal

sur le moule.

3 Plusieurs formes de moules peuvent être utilisés dans la même machine.

3 Réalisation des pièces en multicouches avec possibilité de remplissage par

la mousse.

3 Possibilité de réaliser les matériaux composites.

3 Absence de contraintes résiduelles pour les pièces finies.

Néanmoins, les inconvénients majeurs rencontrés pour cette technique sont :

8 Temps de cycle important.

8 Gamme limitée des polymères thermoplastiques (plus de 85% polyéthy-

lènes).

8 Micronisation du polymère est parfois couteuse.

8 Contrôle de la répartition de l’épaisseur (variation brusque).

Durant ces phases de réalisation, l’état des pièces obtenues dépend de nom-

breux paramètres :

– Température et temps des phases du procédé (chauffage et refroidissement).

– Vitesse de rotation des deux axes, majeur et mineur, pendant les deux

phases de fusion et de solidification.
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– Propriétés du matériau et du moule utilisés (état de surface).

– Transfert thermique entre la poudre, l’air et l’état fondu du polymère.

– Réaction chimique (rotomoulage réactif).

On distingue deux types pour ce procédé, à savoir :

◦ Rotomoulage conventionnel (nommé aussi ” rotomoulage des poudres”),

utilisant les poudres thermoplastiques sans réaction chimique.

◦ Rotomoulage réactif, utilisant des réactifs (élastomères et thermodurcis-

sables) et une réaction chimique de polymérisation.

2.2.2 Rotomoulage conventionnel

Ce type de procédé est souvent le plus répandu dans l’industrie. En termes de

matière première, il est réservé uniquement pour les poudres thermoplastiques

rotomoulables qui présentent les caractéristiques suivantes [55] :

◦ Facilité de mise en poudre avec une granulométrie optimum de 50 à 500µm.

◦ Stabilité thermique envers les dégradations possibles.

◦ Une viscosité bien adaptée aux conditions d’adhésion.

Selon la figure 2.3, le procédé de rotomoulage conventionnel se fait selon

quatre étapes :

Chargement du moule :

Avant chargement et pour mieux faciliter le démoulage de la pièce finie,

on étale un agent démoulant sur toutes les surfaces internes du moule. Il

est ensuite chargé de polymère, poudre ou liquide, mis en rotation selon

deux axes perpendiculaires à des vitesses de rotation relativement faibles

généralement entre 2 et 10 tr/min.

Selon l’épaisseur désirée, la masse m introduite est déterminée par la formule

suivante :

m = Si.e.ρm (2.1)

où Si, e, ρm représentent, respectivement, la surface totale de la paroi interne

du moule, l’épaisseur de la pièce finie et la masse volumique du matériau.

Chauffage :

Le moule est introduit dans un environnement chaud (un four) permettant

de fusionner la poudre. Le polymère fondu va recouvrir l’ensemble des pa-

rois internes du moule. L’uniformité de l’épaisseur de la pièce finie dépend

principalement de deux facteurs à savoir ; la rotation biaxiale et l’évolution

de la viscosité.
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Refroidissement :

Toujours mis en rotation, le moule est transporté dans une chambre de

refroidissement où la solidification de la matière plastique est assurée par la

convection forcée. Ce transfert thermique est effectué par l’eau, par l’air ou

une combinaison des deux. Dans notre étude, nous avons utilisé l’air forcé.

Démoulage :

On retire la pièce fabriquée. Après vérification, des étapes de finition peuvent

survenir en fonction de l’état de surface souhaité. Par la suite, le moule sera

rechargé pour un nouveau cycle de fabrication.

2.2.3 Rotomoulage réactif

Dans ce procédé, on arrive à remédier aux inconvénients présentés par le

rotomoulage conventionnel à savoir le temps assez long du cycle et le spectre

limité des matériaux utilisés (plus de 85 % polyéthylènes).

Ce procédé est utilisé avec les réactifs élastomères et thermodurcissables,

souvent sous forme liquide, permettant de synthétiser le polymère au cours d’une

réaction chimique de polymérisation [55].

En partant du même principe du rotomoulage des poudres, et en fonction

des réactifs utilisés, le four sera maintenu à la température de la réaction de

polymérisation (figure 2.4). La réaction chimique contribue à l’élévation de la

viscosité et de la masse moléculaire donnant ainsi un comportement rhéologique

de l’état fondu complexe.

D’autres avantages ont été relevés pour ce procédé tels que :

3 Bilan énergétiques du chauffage et du refroidissement moins couteux.

3 Bonne tenue mécanique avec les polymères thermodurcissables.

Toutefois, le procédé présente aussi des limitations, à savoir :

8 La variation de la viscosité survenant lors des réactions chimiques affecte

considérablement le processus d’adhérence du polymère fondu.

8 Difficultés liées au choix approprié et à l’optimisation du nombre impor-

tant des paramètres influents sur la synthèse du polymère ainsi que sur les

différentes étapes du procédé.
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Figure 2.3 – Différentes étapes pour le rotomoulage conventionnel, tiré de [56].

Figure 2.4 – Étapes du rotomoulage réactif, tiré de [55].
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2.2.4 Démarche de réalisation

Dans notre travail, nous avons utilisé le procédé conventionnel. Les essais

de réalisation du ventilateur ont été menés sur une machine de rotomoulage

disponible au laboratoire (PIMM-ENSAM). Il s’agit d’une rotomouleuse LAB 40

construite par STP équipement de type Shuttle (figure 2.5). Elle est équipée d’une

interface permettant d’introduire et de sauvegarder les paramètres opératoires du

rotomoulage à savoir ; la température du four, les deux vitesses de rotation et les

temps de chauffage et de refroidissement.

Pour le moule, on a commencé a réalisé le 1/6 conformément aux travaux de

Sifres [53]. Par la suite, une étude approfondie a été menée par Martinez [57] et

Cann [56] dans le but de concevoir et de réaliser le moule complet (figure 2.6).

Figure 2.5 – Machine de rotomoulage LAB 40.

Figure 2.6 – Conception et réalisation du moule [57].
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En référence des travaux effectués dans les deux laboratoires DynFluid et

PIMM de l’ENSAM ([53], [57] et [56]), nous avons mené des essais dans le but de

réduire les défauts constatés. En effet, on a cherché à réaliser des ventilateurs qui

résistent à l’écoulement intérieur pour différents débits d’injection. Pour 500 g du

polyéthylène, le remplissage s’effectue à partir du moyeu du ventilateur. Avant

le chauffage du moule, au niveau du centre on procède au montage d’un évent

constitué d’un tube en cuivre rempli de laine de roche et qui servira comme

obstacle au polymère fondu. L’objectif étant de garder un certain équilibre de

pression à l’intérieur du moule lors des deux phases de chauffage et de refroidis-

sement (figure 2.7).

A travers une série d’essais réalisés, les résultats obtenus peuvent être regrou-

pés en trois catégories (A, B, et C). Les conditions opératoires sont rapportées

dans le tableau 2.2.

L’analyse des pièces réalisées révèle les constatations suivantes :

– Détérioration du matériau à cause du temps de chauffage important ou

température du four trop élevée (essai A) (figure 2.8.a).

– Virole rigide pour l’ensemble des essais élaborés.

– Moyeu d’épaisseur fine pour la majorité des essais rendant ainsi la fixation

sur l’arbre moteur plus au moins fragile.

– Non uniformité de la répartition de la matière et surtout au voisinage de

la ligne du bord de fuite des aubes (essais A, B, et C).

– Difficulté d’évacuation des gaz issus de la réaction de polymérisation indui-

sant la présence des bulles d’air et parfois de petits trous. Cette situation

rend la procédure de contrôle de l’écoulement par soufflage difficile (essai

B, figure 2.8.b).

Avec un temps de chauffage de 12 minutes (essai C) nous arrivons à réduire

partiellement ces défauts. Cependant, la ligne du bord de fuite reste fragile en

raison soit de l’épaisseur faible ou de la présence de bulles d’air (figure 2.9).

Table 2.2 – Conditions opératoires des principaux essais menés.

Axe majeur Axe mineur Temps caisson Qualité du

(tr/min) (tr/min) min ventilateur

Essai A 6.1 2.3 20 Mauvaise

Essai B 6.1 2.3 15 Moyenne

Essai A 7.0 5.3 12 Bonne

Température caisson 250 ◦C

Temps refroidissement ∼ 20 min
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Figure 2.7 – Chargement du moule :

(a) Remplissage par la poudre de polyéthylène, (b) Utilisation d’un évent [56].

Figure 2.8 – Ventilateur réalisé par rotomoulage, (a) Essai A, (b) Essai B.

Figure 2.9 – Ventilateur utilisé, essai C.
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2.3 Procédure du contrôle par soufflage

L’écoulement intérieur généré dans la partie creuse du ventilateur donne plu-

sieurs possibilités de contrôle par soufflage. Celles-ci dépendent de la position, de

la forme, de la dimension et de l’orientation de la sortie du jet.

2.3.1 Caractéristiques géométriques des trous d’injections

Contrôler le débit de fuite au niveau du jeu de fonctionnement revient, dans

un premier temps, à choisir les caractéristiques géométriques locales de la sortie

du jet. Pour cela, notre approche est la suivante :

Forme : En raison des études antérieures menées dans les turbomachines,

notre choix s’est porté sur la géométrie de trou circulaire ([47] et [50]).

Position : Relativement à la largeur L de la virole, trois positions sont

considérées : 25 %, 50 % et 75 % (voir figure 2.10). Nous avons seulement

étudié la position milieu du jeu (chapitres 3 et 4).

Dimension : Le diamètre est de 04 mm, donnant une première étude du

rapport d’aspect 01 (relatif à un jeu de fonctionnement de 04 mm).

Orientation : Le choix de l’orientation tridimensionnelle du jet sur la vi-

role est basé sur les résultats obtenus pour la direction du débit de fuite au

niveau du jeu de fonctionnement. En effet, une étude numérique prélimi-

naire du ventilateur sans contrôle avec les conditions opératoires de vitesse

de rotation 2500 rpm et un débit de 2500 m3/h, révèle l’orientation possible

de la vitesse dans le jeu (figure 2.11). Afin d’être opposé à l’écoulement se-

condaire obtenu, le perçage des trous est réalisé dans une direction exprimée

en coordonnées cylindriques locales par le vecteur : (r, θ, z) = (1,−1, 1)

Figure 2.10 – Positions du soufflage dans le jeu de fonctionnement.
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Figure 2.11 – Écoulement dans le plan radial milieu du jeu de fonctionnement

(cas non contrôlé, 2500 rpm, 2500 m3/h).

2.3.2 Autres configurations d’étude

La figure 2.12 donne les deux autres possibilités de contrôle, à savoir :

– Cas (a) représente le contrôle au niveau de la ligne du bord de fuite. C’est

un cas similaire aux études menées par Eberlinc et al. ([40], [41]et [42]), où

le contrôle limite à la fois le décollement de la couche limite et l’effet du

gradient de pression défavorable.

– Cas (b) montre le contrôle à partir de l’aval de la virole. Cette configuration

permet de limiter le débit de fuite qui prend source de la déviation radiale

des extrémités des aubes.

Figure 2.12 – Autres possibilités du contrôle par soufflage :

(a) A partir du bord de fuite, (b) A partir de l’aval de la virole.
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2.4 Banc d’essai du contrôle actif par soufflage

2.4.1 Présentation du banc d’essai norme ISO 5801

Le banc d’essai de la présente étude est réalisé au niveau du laboratoire

DynFluid de l’ENSAM en respectant les deux normes ISO 5801 [58] et ISO 5167

[59] (figure 2.13). Il permet de caractériser le ventilateur ” aspirant ” à travers

le couple débit-pression. Pour ce faire, la variation du diamètre du diaphragme

utilisé à l’entrée du caisson permet de contrôler le débit principal.

Il est composé essentiellement des éléments suivants :

– Caisson de dimension 1.3 x 1.3 x 1.8 m,

– Diaphragme,

– Dispositif antigiration (tranquilliseur),

– Prises de pression.

– Carter pour loger le ventilateur. Il est en polystyrène et permet de fixer par

usinage la dimension du jeu de fonctionnement.

Figure 2.13 – Schéma du banc d’essai ISO 5801 ”ventilateur aspirant”.
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Diaphragme

Le diaphragme est un système déprimogène permettant la mesure du débit.

Il peut être monté à l’entrée du circuit normalisé (à l’aspiration), à la sortie (au

refoulement) ou entre les deux circuits de même diamètre. Dans notre configura-

tion, le diaphragme fonctionne en aspiration. La fixation doit être étanche (figure

2.14.(a)). La figure 2.14.(b) montre les paramètres géométriques imposés par la

norme ISO 5801 avec :

◦ E ≥ 0.003d′ et e ≤ 0.01d.

◦ Utilisation de chanfreins lorsque E ≥ 0.01d.

◦ d′ ≥ 1.25d + 4E ′, si le diaphragme est fixé sur une plaque d’épaisseur

(E ′ − E),

Pour notation, on prendra le diamètre du diaphragme ”Φ” au lieu de ”d”

indiqué dans la figure 2.14.(b).

Pour un système déprimogène, le débit volumique est donné par la formule

suivante :

Qv =
αεΦ2

4

√
2∆Ps
ρ

(2.2)

Qv : débit volumique en m3/s,

αε = 0.6 : coefficient de débit total estimé selon la norme ISO 5801 [58] où α

(coefficient de débit) et ε (coefficient de détente) dépendent respectivement du

nombre de Reynolds et du rapport de pression.

(a) (b)

Figure 2.14 – Diaphragme du caisson :

(a) Procédure de fixation, (b) Norme du diaphragme monté à l’aspiration [58].
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Prises de pression

En respectant la norme ISO 5801, quatre prises de pression sont placées dans

un plan situé à environ 650 mm à l’amont du ventilateur (figure 2.15). Pour le

conduit de section rectangulaire, ces prises sont montées au centre de chaque côte

et raccordées avec le même manomètre afin de déterminer la pression statique

moyenne. La dépression moyenne développée dans le caisson ∆Ps est mesurée

avec une précision absolue de ±0, 1 Pa pour une plage de ±200 Pa.

Figure 2.15 – Prises de pression statique.

Dispositif antigiration (tranquilliseur)

Dans certaines configurations, l’écoulement aspiré à travers le diaphragme

présente de la giration qui affecte le fonctionnement du ventilateur ainsi que

les prises de pression. Dans ce cas, un dispositif antigiration est utilisé dans le

but d’assurer un écoulement sensiblement uniforme. Ce dispositif est constitué

d’un ensemble de cellules à sections identiques (circulaires, carrés, hexagonales,

etc.) (figure 2.16). Il doit être installé à l’endroit préconisé par la norme afin de

respecter le profil de vitesses requis.

Notre banc d’essai est équipé d’un tranquilliseur ayant des cellules circulaires

de diamètre 50 mm et d’épaisseur 10 mm (figure 2.17).

L’effet de ce dispositif peut être noté à travers les travaux numériques menés

par Hurault [33] sur le banc d’essai de la présente étude. La figure 2.18 montre

les lignes de courants (colorées par la vitesse absolue) obtenues pour deux essais

numériques, au débit nominal φn et à 1.3 φn. On note que ce dispositif impose une

vitesse quasi-axiale dans le plan de mesure de pression et élimine la composante

de vitesse giratoire induite par le diaphragme.
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Figure 2.16 – Dispositifs antigirations utilisés dans les conduites [59].

Figure 2.17 – Dispositif antigiration à l’intérieur du caisson.

Figure 2.18 – Influence du tranquilliseur :

Lignes de courants, colorées par la vitesse absolue (m/s), selon Hurault [33].
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2.4.2 Dispositif intégré du contrôle actif

Le fonctionnement du ventilateur en mode aspirant exige dans notre configu-

ration de mettre notre montage à l’aval du ventilateur.

La difficulté réside dans la mise en place d’un dispositif permettant de guider

l’air d’une source fixe vers le domaine rotatif du ventilateur creux. Cette conduite

d’air doit se faire d’une manière étanche avec le minimum de frottement et des

pertes de charges à travers la transmission mécanique.

2.4.2.1 Premier dispositif proposé

Dans un premier temps, le travail de conception a été initié avec une pre-

mière proposition basée sur un arbre creux et un palier double comportant deux

roulements et quatre joints d’étanchéité (figure 2.19). Le choix de ces éléments

est basé sur les caractéristiques fournies par le constructeur SKF.

Figure 2.19 – Première solution proposé :

à droite : palier du ventilateur, à gauche : vue du palier en coupe.

Choix du roulement :

Pour le choix du roulement, nous avons opté pour le type éco-énergétique

(E2) qui est spécialement conçu et fabriqué pour réduire le couple de frottement

de 30%. En effet, Grâce au frottement ultra faible qu’ils génèrent, ces roulement

offrent un excellent moyen de réduire la consommation énergétique. Étant donné

qu’ils surchauffent moins que des roulements SKF standards soumis aux mêmes

charges et vitesses. Ils permettent, également, de réduire la consommation de

lubrifiant et allongent la durée de service des équipements [60].
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Choix du joint d’étanchéité :

On distingue plusieurs types (CT, VA, HS, CRW, CRS, HDDF, . . . etc). La

sélection du joint dépend du régime moteur où dans certaines situations l’arbre

de transmission présente des excentricités remarquables. Les tests ont montré que

le joint de type CRW5, est le plus approprié à notre configuration. Il est adapté

aux vitesses circonférentielles maximales (figure 2.20) et présente une résistance

vis-à-vis de l’excentricité (figure 2.21).

Figure 2.20 – Joint et vitesse circonférentielle maximale [60].

Figure 2.21 – Influence de l’excentricité de l’arbre sur le joint [60].

Cette première solution n’a pas été testée pour raison que le fonctionnement

du palier avec le débit de contrôle induit des frottements supplémentaires, des

pertes de charge importantes et une influence de la mesure du couple résistant

du ventilateur. Cette solution est à considérer si on veut limiter le frottement de

la chaine de transmission mécanique par courroie (deuxième solution).

Une recherche approfondie dans les équipements industriels a montré qu’on

peut utiliser le dispositif du joint tournant qui présente un fonctionnement équi-

valent au palier proposé.
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2.4.2.2 Dispositif retenu

La figure 2.22 donne un schéma du montage expérimental réalisé. On utilise

une source d’air d’une pression génératrice de 3 bars. Le débit d’air du contrôle

est fixé à travers le débitmètre. Une fois réglé par une valve, cet écoulement

traverse ensuite un joint tournant et un arbre creux. Le mouvement du ventilateur

est assuré par une transmission mécanique par courroie crantée. On utilise un

variateur de fréquence pour fixer le régime du moteur. Les capteurs de pression,

température, débit et couple sont reliés à une chaine d’acquisition comportant une

carte d’acquisition de la marque ”National Instruments” de type BNC − 2110 et

un PC ayant une interface de traitement des mesures. L’acquisition des mesures

s’effectue sur 120 points sur un temps moyen de 20s.

La figure 2.23 montre une configuration d’essai du montage réalisé.

Figure 2.22 – Montage pour le contrôle de l’écoulement par soufflage.
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Figure 2.23 – Configuration d’essai.

Dans ce qui suit, nous décrivons les composants essentiels de ce banc d’essai

ainsi que la métrologie expérimentale mise œuvre.

Arbre creux

L’utilisation d’un arbre creux était la seule possibilité pour la conduite d’air

vers la périphérie du ventilateur. Compte tenu de son fonctionnement, on doit

définir tout d’abord l’ajustement et l’intervalle de tolérance dans les trois parties

de contact à savoir ; le joint tournant, le palier double et la fixation du ventilateur.

Ensuite, il faut prendre une longueur permettant, d’une part, d’assurer le

fonctionnement du ventilateur dans un champs moins perturbé en évitant l’in-

fluence du blocage du palier double, d’autre part, de résister au mieux aux sol-

licitations de flexion et de torsion. La distance séparant les deux roulements du

palier est fixée, également, de sorte à réduire les efforts de flexion.

Selon la figure 2.24, l’extrémité droite de la coupe E-E est conçue pour fixer

à la fois le joint tournant et le roulement du palier double. A l’extrémité gauche,

on utilise six poches afin d’orienter le débit d’injection vers les entrées intérieures

des aubes.
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Figure 2.24 – Dessins de définition de l’arbre creux.

Palier et fixation du ventilateur

Deux pièces permettent la fixation du ventilateur creux des côtés amont et

aval du moyeu. Pour éviter la fuite d’air, la surface de contact de ces deux pièces

est renforcée de la matière en caoutchouc. Une fois l’ensemble est monté sur

l’arbre, on utilise des vis de fixation positionnées de façon à assurer l’écoulement

depuis les poches de l’arbre creux vers l’entrée profilée de l’aube intérieure sans

obstacle (figure 2.25). Le palier double comporte deux roulements de type SKF

pouvant atteindre une vitesse limite de 16000 rpm.

Figure 2.25 – Fixation du ventilateur.
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Joint tournant

Le joint tournant est un composant utilisé pour créer une liaison étanche

servant à transférer des fluides (gaz ou liquides) à partir des points d’alimentation

fixes vers des points de réception en rotation ou en oscillation. Il est utilisé

dans de nombreuses applications industrielles (lubrification, papeterie, chimie,

cosmétique, remplissage) avec une grande variété de matières, de joints fixes et

de roulements utilisés.

A l’intérieur du joint, l’étanchéité est assurée par la finesse de conception

et les matériaux résistants utilisés au niveau de l’interface du frottement entre

les parties mobiles et fixes. La figure 2.26 présente une vue éclatée donnant la

composition de ce joint dont la durée de vie dépend de la nature du fluide en

évolution, de la pression, de la température et de la vitesse de rotation.

Tenant compte des conditions de résistance à grande vitesse de rotation et à la

pression d’injection d’air, nous avons choisi le joint de type Deublin de référence

1115-000-200 (figure 2.27) [61].

Lors du montage, des consignes particulières sont à observer :

– Raccordement du flexible sans tension et sans courbure importante, afin de

réduire les efforts appliqués sur le joint tournant.

– Fixation du flexible sur le joint tournant puis sur l’arbre moteur.

Figure 2.26 – Vue éclatée du joint tournant [61].
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Figure 2.27 – Joint tournant Deublin de série 1115-000-200 [61].

Transmission par courroie crantée

La transmission mécanique par courroie crantée (appelée aussi synchrone)

est largement utilisée dans la pratique. Comparativement aux autres types de

courroies, celle-ci présente l’avantage d’assurer avec souplesse une transmission

sans glissement, supportant les faibles vitesses et nécessitant une tension initiale

faible.

Nous avons adopté ce type de courroie car la réduction du frottement surtout

aux niveaux des deux poulies ainsi que le joint tournant permet une meilleure

précision sur la mesure du couple résistant du ventilateur. Ce dernier qui constitue

une mesure nécessaire pour l’évaluation du rendement statique est souvent délicat

à déterminer avec exactitude en présence d’une chaine de transmission mécanique

complexe.

La sélection d’une courroie ayant des caractéristiques géométriques et fonc-

tionnelles données doit répondre à une notice de calcul basée sur des tables, des

relations analytiques, empiriques et des courbes caractéristiques [62].

Pour ce faire, selon l’encombrement du banc d’essai et les limites de la vitesse

de rotation, on a pris initialement un entraxe a = 250 mm avec deux poulies

identiques ayant un diamètre primitif dp = Dp = 56 mm (figure 2.28).

On vérifie bien que l’entraxe reste dans les limites préconisées :

2.dp ≤ a ≤ 6.Dp (2.3)

Après calcul, le tableau 2.3 résume les paramètres géométriques estimés pour

la courroie et la poulie.
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Figure 2.28 – Transmission par courroie crantée avec deux poulies identiques.

Table 2.3 – Calcul de transmission mécanique par courroie crantée.

Courroie Poulie

Pas p [mm] 5 /

Diamètre primitif dp = Dp [mm] / 56

Nombre dents poulie Zd corrigé / 36

Vitesse de rotation [tr/min] / 2500

Vitesse périphérique [m/s] 7.5 /

Largeur courroie b [mm] 16 /

Entraxe minimum amin [mm] 112 /

Entraxe maximum amax [mm] 336 /

Entraxe choisi a [mm] 250 /

Longueur primitive Lp calculée [mm] 675 /

Entraxe recalculé a [mm] 237 /

Longueur primitive Lp du constructeur [mm] 650 /

2.4.3 Détermination du rendement statique

Dans l’expression du rendement statique donnée par la relation (1.3) :

ηs =
∆Ps ·Qv

C · ω
(2.4)

L’élévation de pression statique ∆Ps est indiquée par le manomètre relié au

caisson (figure II.16). Le couple résistant C du ventilateur est mesuré par un

couplemètre de type HBM (5N.m) dont l’incertitude est de l’ordre 0, 1% pour

le couple maximum mesuré. En fait, nous verrons dans le prochain chapitre que

c’est le couple net calculé par la différence entre les deux mesures, avec et sans

présence du ventilateur. Aussi, dans les configurations de contrôle menées, on

tiendra compte de l’influence de la puissance injectée sur le rendement statique.
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2.4.4 Détermination du champ de la vitesse axiale

Dans le but de caractériser le sillage proche du ventilateur, le banc d’essai est

équipé par une chaine de mesure de la vitesse axiale en utilisant le tube de Pitot

statique. Le déplacement, axial et radial, de cet instrument de mesure est assuré

par un système de translation tridimensionnel DANTEC 3D (figure 2.29.(a)).

Nous avons utilisé un tube de Pitot-statique appelé aussi tube de Prandtl. Ce

moyen de mesure intrusif est couramment utilisé (conduites, anémométrie d’aé-

ronautique, etc.). Il comporte essentiellement deux tubes concentriques, intérieur

et extérieur, permettant respectivement de relever la pression totale sur le front

de l’écoulement au point d’arrêt A, et la pression statique au point tangentiel B

(figure 2.29.(b)).

(a) (b)

Figure 2.29 – Tube de Pitot-statique :

(a) Montage sur DANTEC 3D, (b) Principe de la mesure de la vitesse.

Pour un écoulement incompressible (nombre de Mach M < 0.3 ), la mesure

de la vitesse est déduite par l’application du théorème de Bernoulli :

v =

√
2 · (Pt − Ps)

ρ
(2.5)

Dans la mesure où l’écoulement dans le sillage proche du ventilateur devient

compressible subsonique, on utilise la formule suivante :

v =

√√√√√√ 2 · γ
γ − 1

· Ps
ρs
·

(Pt
Ps

)γ − 1

γ − 1

 (2.6)

avec ρs la masse volumique due à la pression statique.
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2.5 Conclusion

Les travaux expérimentaux présentés ont porté sur deux volets importants :

Le premier consiste à concevoir et à réaliser le ventilateur axial de refroidissement

de moteur automobile par rotomoulage. Des facteurs important sont considérés

afin d’obtenir un produit final fiable répondant au cahier des charges initial. Les

essais menés sur la rotomouleuse montrent que la bonne qualité de la pièce finie

dépend de la température du chauffage et du refroidissement, de la vitesse de

rotation des deux axes majeur et mineur, etc.

Pour le contrôle, nous avons opté pour une procédure utilisant des trous

circulaires placés au milieu de la périphérie de la virole, de diamètre 4 mm et

orientés de façon à réduire le débit de fuite développé.

Le deuxième volet est dédié à la mise en place du dispositif permettant le

contrôle de l’écoulement par soufflage au niveau du jeu de fonctionnement. Il

est basé principalement sur l’utilisation d’un joint tournant et une transmission

mécanique par courroie crantée adéquate. Ce dispositif est équipé d’une chaine

d’acquisition pour le traitement des mesures dont le but essentiellement est de :

– Déterminer le rendement statique, à travers la dépression créée dans le

caisson ainsi que le couple net généré par le ventilateur.

– Caractériser le sillage proche du ventilateur est surtout aux bouts des aubes,

à partir de la détermination du champ de la vitesse axiale.

Dans le prochain chapitre, nous présenterons les résultats expérimentaux ob-

tenus pour les deux configurations de l’écoulement, naturel et contrôlé, avec une

analyse approfondie du comportement du ventilateur.
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3.5.2 Écoulement contrôlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3.5.3 Comparaison des profils de la vitesse axiale en fonction de

la vitesse de rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.5.4 Champs de la vitesse axiale . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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Ce chapitre présente les résultats expérimentaux obtenus pour le ventilateur

dans le cas référence sans contrôle et celui contrôlé par la technique du soufflage.

Avant d’engager les compagnes d’essais, il était nécessaire de considérer la posi-

tion axiale du ventilateur par rapport au carter (amont, milieu et aval). Après

avoir testé plusieurs positions pour ce gap, une position optimale est détermi-

née puis adoptée pour le reste de l’étude. La réponse de la caractéristique du
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ventilateur est élaborée pour différents régimes du moteur selon une étude fré-

quentielle dans l’intervalle [8, 32] Hz . Ensuite, on a traité l’influence des condi-

tions opératoires telles que : nombre de trous d’injection (16 et 32), vitesses de

rotation (1000, 1500 et 2000 rpm), diamètre du diaphragme et taux d’injection

ξ (0.4, 0.6, 0.8 et 1). L’effet du contrôle sur les performances globales ; pression-

débit, rendement statique et les puissances aéraulique, d’injection et mécanique

a fait l’objet essentiel de la première partie.

La seconde partie est dédiée à la caractérisation locale du sillage du ventilateur

en déterminant les profils de la vitesse axiale. Des mesures par le tube de Pitot

statique ont été menées dans la zone aval du ventilateur. En somme, il s’agit de

faire investigation de la réponse radiale de l’aube au contrôle ainsi appliqué et

faire prospection des possibilités de réduction du débit de fuite. Ensuite, on vérifie

par intégration des profils de vitesses la précision des mesures par estimation du

débit volumique moyen à comparer avec celui obtenu par la norme ISO 5801.

3.1 Influence de la position axiale

Pour le traitement de l’écoulement au niveau du carter, des solutions géomé-

triques permettent de modifier la structure de l’écoulement de retour (modifica-

tions du logement carter, bladelets, joints labyrinthiques, etc.) et lui donner les

configurations recherchées. Sous certaines conditions, ces solutions de contrôle

passif de l’écoulement conduisent à la réduction du débit de fuite et à l’amélio-

ration des performances aéroacoustiques.

Par ailleurs, le débit de fuite non seulement dépend du mouvement rotatif du

ventilateur mais aussi de sa position axiale par rapport au carter. Ce paramètre

géométrique est à considérer lors du montage. Afin d’étudier son influence, nous

avons pris les conditions d’essais présentées dans le tableau (3.1). La figure 3.1

montre le repère et les positions axiales considérées. Les résultats obtenus sont

montrés dans les figures 3.2 (a, b, c, d),

Table 3.1 – Conditions opératoires de l’étude de l’influence

de la position du ventilateur.

Positions axiales zfan (mm) 0,−30 et +30

Fréquences du moteur (Hz) 8,17,26 et 33.4

Débit d’injection qinj (l/min) 800

Nombre du trous d’injection 16

Position des trous d’injection / largeur du

jeu de fonctionnement

50%
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3.1.1 Fréquence 8 Hz (480 rpm)

D’abord, on retrouve la forme classique exprimant l’évolution inversée des

deux coefficients ; de pression ψ et de débit φ.

A faible fréquence, on note que pour l’écoulement naturel, la plage de fonc-

tionnement de débit est faible. Avec l’écoulement contrôlé (qinj = 800 (l/min)),

des améliorations remarquables sont obtenues pour les deux coefficients du débit

et de la pression (figure 3.2.(a)). Le maximum d’amélioration est obtenu pour

une position zfan = −30 mm avec une moyenne d’environ 15% et 32% pour les

deux coefficients φ et ψ, respectivement. On remarque aussi que :

– Les positions zfan = 0 mm et zfan = +30 mm semblent être similaires

en termes de performances (φ et ψ) pour les cas, naturel et contrôlé. En

moyenne, le contrôle contribue à augmenter ces deux coefficients (φ et ψ)

d’environ 13%et 29%, respectivement.

– La position zfan = −30 mm présente dans le cas naturel une faible carac-

téristique comparativement aux autres positions.

– Les effets à faible nombre de Reynolds contribuent à perturber la caracté-

ristique du ventilateur particulièrement pour la position zfan = −30 mm.

3.1.2 Fréquence 17 Hz (1020 rpm)

L’analyse de la figure 3.2.(b) mène aux résultats que :

– Pour l’écoulement sans contrôle et la position zfan = −30 mm, l’augmenta-

tion de la fréquence du moteur de 8 Hz à 17 Hz n’induit qu’un effet limité

sur le comportement du ventilateur. Cependant, malgré que cette position

présente une faible caractéristique dans le cas naturel, le contrôle l’améliore

de mieux comparativement aux autres positions.

– La position zfan = 0 mm présente la bonne amélioration de la caractéris-

tique du ventilateur et surtout vers les débits importants.

3.1.3 Fréquence 26 Hz (1560 rpm) et 33.4 Hz (2004 rpm)

Pour les deux fréquences 26 et 33.4 Hz (figures 3.2.(c) et 3.2.(d)), pratique-

ment on voit que les performances globales sont similaires. Les améliorations

constatées pour une fréquence 17 Hz se réduisent progressivement et surtout

vers les coefficients de débit important. De plus, il est noté que pour une posi-

tion zfan = +30 mm, le contrôle dévient défavorable pour les faibles débits du

ventilateur (diamètres du diaphragme Φ = 238, 267 et 300 mm).

Finalement et tenant compte de ces résultats, la position zfan = 0 mm semble

la plus rentable et sera choisie pour la suite de notre étude.
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Figure 3.1 – Positions relatives du ventilateur.
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(c) 26 Hz
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Figure 3.2 – Caractéristique du ventilateur : Influence de la position axiale et

de la fréquence de rotation, (a) 8 Hz, (b) 17 Hz, (c) 26 Hz et (d) 33.4 Hz.

qinj = 0 l/min : (n) zfan = −30 mm, (l) zfan = 0 mm, (s) zfan = +30 mm.

qinj = 800 l/min : (�) zfan = −30 mm, (m) zfan = 0 mm, (4) zfan = +30 mm.
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3.2 Stratégie de contrôle

Le contrôle en question se fait par une technique de soufflage avec un choix

approprié de l’orientation et des paramètres géométriques à la sortie du jet (voir

Chapitre 2, partie 2.3.1) et pour lesquels une série de débits d’injection est consi-

dérée. On adopte la position axiale du ventilateur zfan = 0 mm et celle des trous

d’injection au milieu du jeu de fonctionnement.

Initialement, les premiers tests de soufflage sont exécutés avec quatre (04)

trous uniformément répartis sur la virole. Ensuite, le nombre de trous est aug-

menté jusqu’aux deux configurations maximales : 16 et 32 trous au-delà des-

quelles il était impossible d’étendre la gamme du débit de contrôle. Ceci étant

pour deux raisons ; le débit de contrôle de la source d’air utilisée ne pouvant

excéder qinj,max = 1200 l/min et la fissuration du ventilateur au niveau du bord

de fuite. Des fissures sont constatées essentiellement pour un débit d’injection

important et un nombre de trous faible.

Le tableau 3.2 représente les limites du débit de contrôle relevées selon le

choix du nombre de trous. Il en ressort que l’augmentation de ce nombre (cas

du 32) fait détendre de mieux l’écoulement à l’intérieur des aubes, initialement

comprimé sous les effets centrifuges. Il en résulte une baisse des contraintes mé-

caniques générées par la pression et le frottement dont l’influence se ressent sur

les lignes du bord de fuite. Celle-ci constitue la limitation principale du procédé

du rotomoulage.

A partir de ce tableau, le coefficient du débit de contrôle utilisé appelé aussi

”taux d’injection” est exprimé par le rapport :

ξ =
qinj
qmax

(3.1)

où qmax = 1000 l/min est prise comme une valeur de référence exprimant la

limite du débit constatée pour la configuration 32 trous.

Table 3.2 – Limites du débit du contrôle.

Nombre de trous Limites du débit

d’injection de contrôle (l/min)

16 800

32 1000
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3.3 Influence de la fréquence du moteur

On cherche à étudier dans cette partie la réponse du ventilateur rotomoulé

à une gamme étendue de la fréquence du moteur (vitesse de rotation) et du

diamètre du diaphragme. Pour cela, une étude paramétrique est réalisée avec les

conditions suivantes :

◦ Taux d’injection : ξ = 0.8.

◦ Nombre de trous : 16.

◦ Diamètres du diaphragme : (Φ = 267, 300 et 336 mm).

Un variateur de vitesse est utilisé avec un pas fréquentiel de 3 Hz et une

fréquence de départ de 8 Hz. Cette dernière constitue la valeur seuil à partir de

laquelle une variation de la dépression en amont du ventilateur est enregistrée.

Comparativement à la configuration naturelle (sans contrôle), la figure 3.3.(a)

montre les courbes de variation de la dépression en fonction du débit principal

et de la fréquence du moteur. Les faibles valeurs de la pression pour les deux cas,

sans et avec contrôle, correspondant à la fréquence du moteur initiale (8 Hz).

On remarque que le contrôle contribue à l’amélioration simultanée de la dé-

pression et du débit principal d’aspiration. Cette amélioration se maintient et

devient pratiquement constante (phénomène de saturation) à partir de la fré-

quence de 20 Hz. Pour le diamètre du diaphragme Φ = 267 mm (faible débit

principal), le contrôle contribue à un changement peu significatif des caracté-

ristiques du ventilateur comparativement aux autres diamètres du diaphragme

testés (figure 3.3.(b)). On verra par la suite que la saturation et le comportement

du ventilateur vers les faibles débits principaux peut être généralisé aux autres

conditions du taux d’injection.

La figure 3.3.(b) montre l’évolution adimensionnelle des résultats représentés

sur la figure 3.3.(a). Pour les faibles valeurs de la fréquence du moteur (f = 8 et

11 Hz ), les effets aux faibles nombre de Reynolds sont principalement enregistrés

pour les faibles débits (diamètre de diaphragme Φ = 267 mm).

La forme adimensionnelle montre que le contrôle avec les deux diamètres du

diaphragme Φ = 300 et 336 mm présente clairement une amélioration locale de la

caractéristique en comparaison à celle de la configuration naturelle. On note pour

les deux conditions opératoires : fréquence du moteur f = 14 Hz et diamètre

Φ = 336 mm, un gain maximum d’environ 13% et 28% est obtenu pour les deux

coefficients (φ et ψ), respectivement.
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(a)

(b)

Figure 3.3 – Caractéristique du ventilateur en fonction de la section du

diaphragme, (a) forme dimensionnelle, (b) forme adimensionnelle.

ξ = 0 : (4) Φ = 267 mm, (m) Φ = 300 mm, (�) Φ = 336 mm.

ξ = 0.8 : (s) Φ = 267 mm, (l) Φ = 300 mm, (n) Φ = 336 mm.
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3.4 Caractéristique du ventilateur

En premier lieu, afin de faire investigation du comportement du ventilateur

sur une large gamme du débit de fonctionnement, dix valeurs du diamètre du

diaphragme sont testées (tableau 3.3).

Les mesures effectuées révèlent qu’à partir du diamètre Φ ≥ 238 mm la

puissance aéraulique affiche des améliorations notables et ce proportionnellement

aux diamètres du diaphragme.

Table 3.3 – Diamètres du diaphragme testés.

Φ(mm) 77 151 169 190 220 238 267 300 336 375

Selon le nombre de trous et tenant compte des conditions de résistance des

aubes à l’écoulement intérieur, l’évolution des deux coefficients de pression sta-

tique et de débit est établie en faisant varier le taux d’injection ξ comme suit :

• Trois valeurs (ξ = 0.4 ;0.6 et 0.8) pour 16 trous (figure 3.4),

• Quatre valeurs (ξ = 0.4 ;0.6 ;0.8 et 1) pour 32 trous (figure 3.5),

Il en ressort que, globalement, le contrôle n’affecte pas l’allure classique du

comportement du ventilateur. En revanche, un décalage important est noté pour

les valeurs élevées du taux d’injection et du coefficient de débit.

Pour le cas sans contrôle et pour les deux vitesses de rotation 1500 et à

2000 rpm, le comportement du ventilateur est quasiment identique. Une lé-

gère différence de la caractéristique du ventilateur est notée pour la vitesse de

1000 rpm lorsque le coefficient de débit prend des valeurs élevées correspondant

à un diamètre Φ = 375 mm, soit, en comparaison à la vitesse 2000 rpm, une

diminution de 5% et de 9% pour les deux coefficients de débit et de la pression,

respectivement. Ceci est probablement dû aux effets liés aux faibles valeurs du

nombre de Reynolds [52].

En configuration contrôlée, pour les mêmes valeurs de la vitesse de rotation et

du taux d’injection ξ, l’influence du nombre de trous (16 et 32) est difficilement

décelable et restent minimes pour les hautes valeurs du coefficient φ. L’effet

du nombre de trous sera repris en plus amples détails dans la partie dédiée à

l’évolution du gain en puissance aéraulique.

Pour les faibles valeurs du coefficient de débit φ et selon l’étude paramétrique

menée, aucune modification significative n’est révélée par le comportement du

ventilateur. Néanmoins, le coefficient de pression s’améliore avec les valeurs im-

portantes de φ à l’instar de ce qui été rapporté par Neuhaus et al. [47].
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Il est établit que le contrôle améliore simultanément le débit et la dépression

pour les grandes valeurs du coefficient de débit et du rapport ξ. Cependant,

lorsque le phénomène de saturation survient, l’augmentation du débit d’injection

devient inutile à l’exemple de la configuration avec 16 trous (ξ = 0.6 et 0.8),

figure 3.4.(b), et la configuration avec 32 trous (ξ = 0.8 et 1), figures 3.5.(a)

et (b). Pour conjecturer, ce phénomène apparait lorsque la réduction totale du

débit de fuite est atteinte et toute valeur supplémentaire du débit d’injection

devient alors inopérante. Ce résultat pourrait être vérifié en utilisant une source

d’air comprimé permettant d’élever la gamme du taux d’injection (ξ > 1) et un

ventilateur rotomoulé plus résistant.

Dans le but de remédier aux difficultés rencontrées dans l’étude expérimentale,

il est nécessaire de procéder à l’optimisation du processus de rotomoulage et au

renforcement de la ligne fragile du bord de fuite de l’aube.

Pour les grandes vitesses de rotation (2000 rpm) et les valeurs élevées du

coefficient de débit (figure 3.4 (c), 3.5 (c)), l’effet du contrôle reste relativement

insignifiant et le phénomène de saturation n’est toujours pas atteint. Ceci suggère

d’augmenter davantage les valeurs limites des paramètres de contrôle, en termes

de la vitesse de rotation et du taux d’injection ξ, pour voir le comportement

aéraulique du ventilateur.

Dans une autre tentative d’analyse de ces résultats pour les hauts coefficients

du débit φ, il en ressort que le sillage du ventilateur est caractérisé par un écoule-

ment quasi-axial. Dans cette configuration, l’écoulement de retour au niveau du

jeu de fonctionnement est moins alimenté par celui de l’extrémité des aubes. Le

débit de fuite essentiellement généré à partir de la région de stagnation située en

aval du ventilateur, devient moins intense. Dans ce cas, le soufflage via les trous

conduit à la réduction de ce débit et à l’augmentation de la dépression en amont

du ventilateur.

Pour les faibles coefficients de débit, en revanche, l’écoulement à travers le

ventilateur présente une composante de vitesse radiale importante essentiellement

au voisinage des extrémités du ventilateur qui alimente et intensifie le débit de

fuite. Ceci, se fait à travers les zones de recirculation rotatives attachées à la

virole constatées par voie de l’étude CFD, (chapitre 4, figure 4.10 et 4.13). La

prédiction du comportement de l’écoulement de retour et son interaction avec le

soufflage rotatif pour ce cas de figure précis devient alors difficile.
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Figure 3.4 – Caractéristiques du ventilateur avec 16 trous d’injection :

(a) 1000 rpm, (b) 1500 rpm, (c) 2000 rpm.

(+) sans contrôle, (◦) ξ = 0.4, (∗) ξ = 0.6, (×) ξ = 0.8.



Chapitre 3 : Résultats expérimentaux 63

(a)

0 , 1 0 0 , 1 2 0 , 1 4 0 , 1 6 0 , 1 8 0 , 2 0 0 , 2 20 , 0 0

0 , 0 5

0 , 1 0

0 , 1 5

0 , 2 0

0 , 2 5

�

�
(b)

0 , 1 0 0 , 1 2 0 , 1 4 0 , 1 6 0 , 1 8 0 , 2 0 0 , 2 20 , 0 0

0 , 0 5

0 , 1 0

0 , 1 5

0 , 2 0

0 , 2 5

�

�
(c)

0 , 1 0 0 , 1 2 0 , 1 4 0 , 1 6 0 , 1 8 0 , 2 0 0 , 2 20 , 0 0

0 , 0 5

0 , 1 0

0 , 1 5

0 , 2 0

0 , 2 5

�

�

Figure 3.5 – Caractéristiques du ventilateur avec 32 trous d’injection :

(a) 1000 rpm, (b) 1500 rpm, (c) 2000 rpm.

(+) sans contrôle, (◦) ξ = 0.4, (∗) ξ = 0.6, (×) ξ = 0.8, (�) ξ = 1.
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3.4.1 Rendement statique

Le ventilateur est une turbomachine qui travaille à de faibles taux de compres-

sion induisant de faibles valeurs de puissance aéraulique. En effet, pour l’écoule-

ment contrôlé, les améliorations obtenues en termes de pression et de débit sont

sensiblement faibles par rapport au mode de fonctionnement du ventilateur.

L’effet du nombre de trous (16 et 32) n’apparait pas dans les caractéristiques

(φ, ψ), figures 3.4 et 3.5, à travers l’étude paramétrique menée et basée sur la va-

riation des paramètres, à savoir : la vitesse de rotation et le taux d’injection ξ. Le

rendement statique est, en revanche, indiqué afin de pouvoir obtenir l’information

relative à l’influence du nombre de trous. En somme, on cherche à déterminer le

cas le plus rentable pour le fonctionnement du ventilateur en évaluant son ren-

dement statique. Pour cela, on doit considérer la puissance du soufflage utilisé et

la relation (1.3) devient alors :

ηs =
∆PsQv

Cnet ω + Pinj
(3.2)

avec :

(∆PsQv) est la puissance aéraulique,

Pinj est la puissance d’injection de l’air,

Cnet = C − C0 est le couple net du ventilateur,

C et C0, sont respectivement les couples mesurés ”avec” et ”sans” ventilateur.

Dans ce qui suit, avant d’établir l’évolution de ce rendement, nous essayons

d’étudier séparément la variation de ces différents termes.

3.4.2 Puissance Aéraulique

Relativement à la configuration sans contrôle, on défini le pourcentage d’amé-

lioration de la puissance aéraulique à travers le gain donné par la relation :

Gain(%) = (P − P0)/P0 (3.3)

Avec :

P : Puissance aéraulique délivrée par le ventilateur contrôlé.

P0 : Puissance aéraulique délivrée par le ventilateur naturel (ξ = 0).

Pour les deux configurations du contrôle (16 et 32 trous), la figure 3.6 présente

l’évolution du gain en puissance aéraulique en faisant varier la vitesse de rotation,

le diamètre du diaphragme et le taux d’injection ξ.

Dans un premier temps, les différences obtenues sont remarquables surtout

en fonction du nombre de trous. Généralement dans toutes les mesures effec-

tuées et pour le même facteur d’injection ξ, le contrôle par 16 trous est plus
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efficace relativement à celui des 32 trous. Une première explication repose, peut

être, sur l’effet local de la vitesse d’injection. En effet, par conservation du débit

d’injection, cette vitesse est plus importante pour la configuration de 16 trous

comparativement à 32 trous.

Le gain est mieux amélioré avec une vitesse de rotation faible (1000 rpm)

dont le contrôle fait atteindre, pour le diamètre important Φ = 375 mm, un gain

de 53% (figure 3.6.(a)). C’est l’amélioration maximale relevée pour un ventila-

teur sans défauts parmi une série de mesures effectuées sur quelques ventilateurs

rotomoulés. Il est clair que l’augmentation du nombre et de la forme des défauts

conduisent simultanément à la réduction du débit de contrôle et du gain opti-

mal. Pour les ventilateurs étudiés, le gain optimal varie entre 30% et 53%. Une

plage assez importante qui ouvre une nouvelle voie de prospection en considérant

l’influence des conditions de rotomoulage sur la pièce finie.

Le gain de 53% est obtenu pour une faible vitesse de rotation 1000 rpm. Il

reste important car il est relatif à une faible variation de la puissance aérau-

lique environ 8 Watt. Pour les deux vitesses de rotation restantes 1500 rpm et

2000 rpm, les puissances aérauliques correspondantes sont 27 Watt et 66 Watt,

respectivement, et les gains maximaux en puissance aéraulique sont respective-

ment 42% et 34%. Il y a eu lieu de remarquer que l’augmentation de la vitesse de

rotation s’accompagne d’une augmentation de la puissance aéraulique et d’une

diminution du gain aéraulique maximal.

Pour le ventilateur ayant un gain maximal de 30%, la vérification de l’état

de surface des aubes a révélé des défauts de fuite d’air dans la ligne fragile du

bord de fuite. Ces défauts ont été obtenus pour une configuration de contrôle

(16 trous, ξ = 80% et 1000 rpm). Par la suite, les mesures ont été effectuées

de nouveau sur un autre ventilateur avec une vérification régulière de l’état de

surface après chaque test.

Pour chaque diamètre du diaphragme Φ, l’augmentation de la fréquence du

moteur réduit davantage le gain en puissance aéraulique. De même pour la même

vitesse de rotation, la diminution du diamètre du diaphragme (réduction du

coefficient de débit) conduit à la diminution de ce gain et le contrôle devient de

moins en moins effectif.

Il ressort, également, qu’on peut obtenir la saturation en puissance aéraulique

pour les situations suivantes :

– Diamètres importants (configurations (a), (b) et (d)),

– Diamètres faibles (configurations (n) et o)),

A la lumière de ces résultats, on conclut que l’amélioration des performances

du ventilateur peut être obtenue pour un nombre de 16 trous, une vitesse de

rotation faible, un coefficient de débit important et un taux d’injection maximal.
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Figure 3.6 – Gain en puissance aéraulique en fonction de la section du dia-

phragme, de la vitesse de rotation, du débit d’injection et du nombre de trous

d’injection ((+) 16 trous, (◦) 32 trous).
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3.4.3 Puissance d’injection

On sait à l’heure actuelle que le soufflage continu dans le jeu de fonctionne-

ment permet de réduire le débit de fuite et d’augmenter la puissance aéraulique.

Au niveau du jeu, cette technique de contrôle génère une structure de l’écoule-

ment local complexe dont les efforts générés sont à priori importants et difficiles

à estimer. Ainsi, le soufflage devient coûteux d’un point de vue rendement éco-

nomique. De ce fait, il devient alors nécessaire de tenir compte, non seulement,

de la puissance du jet introduit mais aussi de son influence sur le couple résistant

à travers les contraintes développées par les efforts de pression et du cisaillement

pariétal. Dans la littérature [63], la puissance d’injection est estimée au taux de

l’énergie cinétique donnée par :

Pinj =
1

2
ṁV 2 (3.4)

Dans notre travail, cette puissance est considérée à l’entrée de l’arbre creux

ayant le diamètre 20 mm, et donnée en termes de débit volumique d’injection

qinj, de masse volumique ρ′ et de section de passage Sinj par l’expression :

Pinj =
1

2

ρ′ q3
inj

S2
inj

(3.5)

Le tableau 3.4 présente la variation monotone de cette puissance selon les

taux d’injection utilisés.

Table 3.4 – Variation de la puissance d’injection en fonction du taux d’injection.

ξ Pinj (Watt)

0.4 1.76

0.6 5.95

0.8 14.11

1 27.56

3.4.4 Mesure du couple

Pour le montage expérimental réalisé, les différents composants utilisés pour

la transmission mécanique tels que, l’arbre moteur, l’accouplement, le couple-

mètre, la courroie, la poulie, le roulement et le joint rotatif génèrent des couples

résistants élémentaires difficiles à estimer séparément. On se fixe pour objectif,

alors, de caractériser le fonctionnement du ventilateur, seul, pour les différentes

configurations de contrôle.
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Après avoir déterminé les deux puissances, aéraulique et de soufflage, il convient

d’évaluer la puissance mécanique utile fournie au ventilateur pour l’estimation

finale du rendement statique. Pour une vitesse de rotation donnée, cela revient

à déterminer le couple résistant. Pour ce faire, nous avons procédé par la déter-

mination des deux couples, à vide C0 (ventilateur démonté) et en présence du

ventilateur C. Le couple net est alors donné par :

Cnet = C − C0 (3.6)

Lors des essais, nous avons constaté que le couple à vide C0 dépend de la

vitesse de rotation du moteur et du taux d’injection. La figure 3.7 montre que

pour les deux vitesses de rotation 1500 rpm et 2000 rpm, le couple C0 se stabilise

à partir d’un taux d’injection de l’ordre de (ξ = 0.4). On peut dire qu’il y a une

saturation de la valeur des frottements intérieurs générés au sein des deux parties

tournantes du circuit mécanique ; le joint rotatif et l’arbre creux. Cependant,

pour la faible vitesse de rotation de 1000 rpm, la saturation n’est pas encore

établie. Tenant compte des faibles valeurs de la puissance aéraulique et d’injection

qui affectent le calcul du rendement statique, on considère, pour chaque débit

d’injection, les valeurs réelles mesurées pour le couple C0.

0 , 0 0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 , 00 , 2 0

0 , 2 5

0 , 3 0

0 , 3 5

0 , 4 0

C 0
 (N

.m
)

x

Figure 3.7 – Couple à vide C0 : (n) 1000 rpm, (l) 1500 rpm, (s) 2000 rpm.

En utilisant la même démarche pour l’évaluation du gain en puissance aérau-

lique (figure 3.6), il serait intéressant de l’appliquer pour retrouver l’évolution du

couple net Cnet mesuré. En effet, l’orientation choisie des trous d’injection peut

contribuer dans certaines conditions à la réduction du couple du ventilateur et

d’analyser de mieux le rendement.
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Pour cela, à partir de la série de mesures effectuées, on définit le pourcentage

de réduction ou d’augmentation de ce couple par le paramètre :

ECnet(%) =
Cnet0 − Cnet

Cnet0
· 100 (3.7)

Où Cnet0 et Cnet sont les couples nets mesurés aux cas, naturel et contrôlé,

respectivement.

De cette expression, il ressort que les valeurs positives de ECnet montrent une

efficacité du contrôle par la réduction du couple du ventilateur et inversement

pour les valeurs négatives.

En fonction du taux d’injection ξ et de la vitesse de rotation, la figure 3.8

montre les résultats obtenus regroupés pour chaque diamètre du diaphragme. Une

vue d’ensemble montre que l’augmentation de la vitesse de rotation développe un

couple plus important dû aux frottements de l’écoulement intérieur et extérieur.

Le contrôle par 16 trous génère un couple moins important comparativement à

celui des 32 trous. Pour la plupart des cas considérés, la configuration en 16 trous

est la plus intéressante pour le gain positif du couple qu’il présente surtout pour

les deux vitesses de rotation 1000 et 1500 rpm. En effet, le choix de l’orientation

des trous est fixé de façon à s’opposer à l’écoulement de retour favorisant, ainsi,

une configuration semblable à l’arrosoir rotatif. Ce type de dispositif, conditionné

par le nombre de trous de sortie et la vitesse du jet, génère un couple élémentaire

sur chaque extrémité. La résultante de ces couples fait tourner le système comme

un rotor de turbine. Dans notre situation, ces couples élémentaires contribuent à

réduire le couple du ventilateur. De plus, par conservation du débit de contrôle,

la configuration 16 trous présente une vitesse du jet importante.

En conséquence, la réduction du couple est tributaire de la vitesse locale du

jet et surtout des interactions développées dans le jeu (Jet In Cross Flow, débit

de fuite, écoulement de couette, etc). Cette réduction est maximale d’environ

19% pour les conditions du nombre de trous de 16, une vitesse de 1000 rpm, un

diamètre de Φ = 300 mm et un taux d’injection de ξ = 0.8.

Pour le nombre de 16 trous, la vitesse de 1500 rpm et les faibles diamètres

du diaphragme Φ = 238 et 267 mm, on arrive à réduire sensiblement le couple à

partir du taux d’injection de ξ = 0.6.

Pour le nombre de 32 trous et la vitesse de 1000 rpm, il faut avoir un taux

d’injection ξ = 1 pour réduire le couple de 9% (Φ = 375 mm) et 3% (Φ =

238 mm). En somme, le maximum d’augmentation du couple est toujours pour

ξ = 0.6 avec un taux d’environ 22% obtenu pour Φ = 300 mm. Pour Φ = 267 mm

et en référence de la ligne (0) du couple Cnet0 , on obtient de faibles valeurs pour

le couple ECnet donnant ainsi une gamme de variation réduite pour le couple Cnet.
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Figure 3.8 – Variation du gain en couple net ECnet (%) :

16 trous : (+)1000 rpm, (+) 1500 rpm, (+) 2000 rpm.

32 trous : (m) 1000 rpm, (m) 1500 rpm, (m) 2000 rpm.



Chapitre 3 : Résultats expérimentaux 71

Maintenant, on établit la variation du rendement statique (16 trous, figure

3.9) et (32 trous, figure 3.10)

3.4.5 Rendement statique pour le cas du ventilateur avec

16 trous

Pour les faibles coefficients de débit, la configuration sans contrôle présente

une caractéristique du rendement plus au moins stable avec une moyenne d’en-

viron 37%. Sa plage de stabilité fonctionnelle est plus large pour la vitesse

de rotation 1500 rpm (φ ∈ [0.1130, 0.1675]) que pour la vitesse de 1000 rpm

(φ ∈ [0.1337, 0.1483]). On arrive à atteindre un point de fonctionnement de

l’ordre de 46% (φ = 0.15) pour une vitesse de rotation 2000 rpm.

Pour l’écoulement contrôlé, à faible vitesse de rotation (1000 rpm), les amé-

liorations apportées varient avec le taux d’injection. En effet, en augmentant

celui-ci, le rendement décroit progressivement mais avec une évolution similaire.

Cette tendance se reproduit pour les autres vitesses, également, mais avec un

décalage sur l’axe du coefficient de débit φ, dû à l’amélioration apportée par le

contrôle. On note que pour un taux d’injection ξ = 0.4, le point de fonctionne-

ment est augmenté d’environ 5.65% en rendement et 8% en coefficient du débit.

Toujours pour la vitesse de 1000 rpm, la diminution du rendement statique

avec l’augmentation du taux d’injection ξ, dépend des différents termes interve-

nant dans son expression, à savoir la puissance aéraulique, la puissance mécanique

et la puissance d’injection. Un optimum ηs = 43.4% est obtenu pour un taux d’in-

jection ξ = 0.4 et un coefficient de débit Φ = 0.16. Pour les autres valeurs du

taux d’injection de ξ = 0.6 à 0.8, il ressort que l’augmentation de la puissance

d’injection (tableau 3.4) semble être le facteur principal de la diminution du ren-

dement malgré le gain obtenu en couple net pour le taux d’injection ξ = 0.8 de

façon particulière.

Pour les vitesses de rotation 1500 et 2000 rpm, les améliorations du rendement

sont significativement moindres. On relève que :

– A 1500 rpm, le contrôle est effectif pour quasiment toute la gamme des

coefficients de débit considérée, notamment pour le taux d’injection (ξ =

0.6). En outre, pour ξ = 0.4 et 0.6, le rendement statique se stabilise autour

de la valeur de 42% pour φ ∈ [0.1346, 0.1840].

– Pour 2000 rpm, le rendement statique est légèrement amélioré pour les

hauts débits (diamètre du diaphragme Φ = 336 et 375 mm). Il est augmenté

d’environ 2% pour (Φ = 375 mm et ξ = 0.6). Pour ce cas, le rendement

augmente avec le taux d’injection variant de ξ = 0.4 à 0.6 exclusivement.

Pour la faible valeur du coefficient de débit correspondant au diamètre du
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diaphragme Φ = 238 mm, les effets sont négligeables relativement au cas

naturel. Le bilan énergétique est quasiment nul par rapport à l’évolution du

couple net, de la puissance d’injection et du gain en puissance aéraulique.

3.4.6 Rendement statique pour le cas du ventilateur avec

32 trous

Globalement et relativement à la configuration naturelle, l’efficacité du contrôle

par 32 trous est moindre pour l’ensemble des essais menés (figure 3.10). L’aug-

mentation du taux d’injection ξ décroit davantage le faisceau des courbes du

rendement. Le décalage est remarquable pour la vitesse de 1000 rpm. Au delà de

cette valeur, le décalage devient relativement faible pour les coefficients de débit

élevés. On relève qu’avec l’augmentation de la vitesse de rotation, les courbes

relatives aux taux d’injection ξ = 0.4 et 0.6 se rapprochent avec tendance à

la superposition. Néanmoins, pour un coefficient de débit important (diamètre

Φ = 375 mm), on note que pour la vitesse de 1500 rpm, une faible amélioration

du rendement (environ 3%) est relevée pour les deux taux d’injection, ξ = 0.4 et

0.6, correspondant à un accroissement du coefficient de débit maximal d’environ

7%. Cette amélioration identique de 3% revient à l’évolution faible du gain en

puissance aéraulique et celle du couple net constatées. Pour la configuration avec

32 trous, un diamètre Φ = 375 mm, une vitesse de 1500 rpm et un taux d’injec-

tion de ξ = 0.4, et en référence des deux figures 3.6 et 3.8, des gains d’environ

11% et 3.5% sont obtenus pour la puissance aéraulique et le couple net respec-

tivement. En gardant les mêmes conditions opératoires avec un taux d’injection

ξ = 0.6 qui correspond à un facteur multiplicateur de la puissance d’injection de

3.38 (rapport obtenu des puissances d’injection à partir du tableau 3.4) l’aug-

mentation d’environ 3% du couple net est alors accompagnée par un gain de 22%

en puissance aéraulique.

En conséquence et comparativement aux résultats de la configuration avec 16

trous, il est confirmé que cette dernière présente un meilleur rendement.

Par ailleurs, le choix du fonctionnement efficace du ventilateur ne doit pas

être restreint à des conditions limitées par deux points dont l’augmentation du

rendement est sensiblement faible (32 trous, Φ = 375 mm, 1500 rpm, ξ = 0.4

ou 0.6), alors qu’avec la configuration dont les conditions opératoires 16 trous,

1500 rpm, ξ = 0.4 ou 0.6 (figure 3.9.b), le gain en rendement est obtenu sur

tout l’intervalle du coefficient de débit. Il serait intéressant de considérer, en

complément de cette partie de l’étude, l’effet de taux d’injection plus élevé (ξ > 1)

sur le comportement du ventilateur avec d’autres configurations pour le nombre

de trous. Ceci permettrait d’avoir des résultats encore plus probants.
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Figure 3.9 – Rendement statique du ventilateur pour 16 trous d’injection :

(a) 1000 rpm, (b) 1500 rpm, (c) 2000 rpm.

(+) sans contrôle, (◦) ξ = 0.4, (∗) ξ = 0.6, (×) ξ = 0.8.
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Figure 3.10 – Rendement statique du ventilateur pour 32 trous d’injection :

(a) 1000 rpm, (b) 1500 rpm, (c) 2000 rpm.

(+) sans contrôle, (◦) ξ = 0.4, (∗) ξ = 0.6, (×) ξ = 0.8, (�) ξ = 1.
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3.5 Mesure de la vitesse axiale

La configuration du contrôle avec 16 trous est retenue comme étant le cas

le plus favorable en termes de rendement statique. Il sera procédé, dans ce qui

suit, à l’étude de cet écoulement à travers le comportement local du sillage du

ventilateur et la détermination du champ dynamique de la vitesse axiale.

Des mesures axiales et radiales sont alors menées en balayant le voisinage

du moyeu, de l’extrémité de l’aube, de l’aval de la virole et de l’entrée du débit

de fuite. Ceci permettra d’apprécier la contribution locale du taux d’injection

au niveau des différentes zones radiales, affiner l’étude expérimentale susceptible

d’apporter éventuellement les réponses aux interrogations soulevées par l’évolu-

tion des performances globales rapportées pour le ventilateur.

On s’intéresse dans un premier temps à la détermination de la vitesse axiale.

Pour ce faire, une première caractérisation est basée sur l’utilisation du tube

de Pitot statique (voir partie 2.4.4 pour la procédure de mesure et d’estimation

de la vitesse). Les nouvelles techniques (PIV, LDV,. . . etc) de prospection non-

intrusive de l’écoulement fortement tridimensionnel dans le sillage du ventilateur

sont plus indiquées pour déterminer les composantes de la vitesse avec précision.

Le tube de Pitot mesurant la vitesse axiale est relié à un manomètre différen-

tiel de type Furness Control FC0332 (http : //www.furness − controls.de/)
dont la plage de mesure est donnée par : [−200, 200] Pa. L’incertitude de mesure

est élaborée par le constructeur. La figure 3.11 montre l’évolution de l’erreur sur

une plage de mesure [−500, 500] Pa. Selon le manomètre utilisé, la moyenne de

l’erreur sur les valeurs de la pression dynamique est de 0.1 Pa.

Figure 3.11 – Incertitude de mesure de la pression sur l’intervalle

[−500, 500] Pa, d’après Furness Control FC0332.
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L’utilisation du tube de Pitot suppose l’adoption de l’hypothèse de l’écoule-

ment avec un swirl négligé. Il est établi, expérimentalement et numériquement,

que le sillage prend une forme axiale pour le coefficient du débit maximal corres-

pondant, dans notre étude, au diamètre du diaphragme Φ = 375 mm. En réalité,

le fonctionnement du ventilateur induit toujours une pré-rotation de l’écoulement

dans les deux directions, radiale pour les faibles débits et axiale pour les hauts

débits.

A l’aval du ventilateur, le balayage du tube de Pitot statique s’effectue sur

un plan de mesure. La zone correspond à une largeur de 200 mm et une hauteur

radiale de 160 mm. Ces dimensions dépendent de la capacité et des limites posées

par le système traverse DANTEC 3D utilisé. Le point de départ de la matrice des

mesures est à une distance en aval de 10 mm et une hauteur radiale de 65 mm

(voir figure 3.12). Cette position de l’origine est prise comme position axiale de

référence nulle (z = 0 mm). De même, les coordonnées de l’origine sont fixées par

rapport aux contraintes géométriques liées à l’encombrement du palier double et

le système de fixation du ventilateur.

Le pas radial est fixé à 10 mm. Pour le pas axial, le tableau 3.5 présente la

discrétisation retenue en se basant sur la variation significative constatée dans

les mesures fournies par le tube de Pitot. Les mesures ont été effectuées pour les

deux cas de l’écoulement, naturel et contrôlé, et pour un taux d’injection ξ = 0.8.

Table 3.5 – Positions axiales utilisées dans la zone de mesure.

Position axiale z (mm) 0 20 40 60 80 100 120 160 200

Figure 3.12 – Caractéristique de la zone de mesure de la vitesse axiale.
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Pour les trois vitesses de rotation 1000, 1500 et 2000 rpm, les figures 3.14,

3.15 et 3.16 montrent respectivement les profils de la vitesse axiale (désignée par

la suite Va) distribués selon la matrice de mesure décrite auparavant.

3.5.1 Écoulement sans contrôle

En absence du contrôle et au niveau de la zone immédiatement en aval du

ventilateur (z = 0 mm), on relève une vitesse Va nulle au pied de l’aube (position

radiale (r/R = 0.3652). C’est noté indépendamment de la vitesse de rotation et

du taux d’injection. Ceci est peut être lié au détachement de l’écoulement du

moyeu qui formera ensuite une zone de recirculation dont l’échelle et la dyna-

mique sont à priori non définis. Une étude CFD instationnaire fine peut décrire le

comportement de l’écoulement perturbé dans cette zone où la vitesse Va diminue

dans la direction radiale.

Un autre facteur, tout aussi important, pouvant être en relation avec la réduc-

tion de la quantité de mouvement au pied de l’aube, consiste en la perturbation

causée par le palier double (effet de blocage) particulièrement pour les faibles

vitesses de rotation.

A partir de la position axiale z ≥ 20 mm, et dans l’enveloppe cylindrique du

moyeu (r/R = 0.3652), on remarque une fluctuation de la vitesse axiale autour

d’une moyenne proportionnelle à la vitesse de rotation. Elle est de l’ordre de

1.5 m/s, 2.3 m/s et 2.8 m/s pour respectivement 1000, 1500 et 2000 rpm. Cette

fluctuation indique une zone de passage de structures tourbillonnaires générées

par le détachement de l’écoulement du moyeu et les interactions aubes à aubes

apparaissant à ce niveau radial.

De façon similaire, les effets perturbateurs de paroi peuvent être retrouvés à

l’extrémité de l’aube (r/R = 1) où la vitesse Va est nulle jusqu’au environ la

position axiale z = 60 mm pour la vitesse de 1000 rpm et z = 40 mm pour les

vitesses de 1500 et 2000 rpm. Au delà de cette position, on retrouve la structure

d’écoulement cisaillé similaire à celle du jet libre injecté dans de l’air stagné, mais

avec l’effet des pré-rotations.

Au delà de l’extrémité de l’aube (r/R ≥ 1), le jet, issu de la hauteur radiale de

l’aube et généré dans le sillage, prend une structure quasi-symétrique en rapport

de proportionnalité entre la position axiale et sa largeur. Cette dernière est dé-

crite par des frontières dont la vitesse est quasiment nulle. L’augmentation de la

largeur du jet s’explique par le fait qu’en s’éloignant du ventilateur, la dépression

créée dans le sillage et devenant de plus en plus importante, assure graduellement

l’aspiration de l’air ambiant. Le taux d’aspiration s’étale aussi vers les positions

radiales importantes. En effet, le transfert de la quantité de mouvement associé
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à l’entrainement massique de l’air ambiant rentre en interaction avec un sillage

comportant des phénomènes générés par la turbulence.

Dans les deux niveaux radiaux correspondant aux deux extrémités de l’aube,

les effets d’aspiration importants obtenus au loin du ventilateur conduisent à des

gradients de vitesse axiale sensiblement faibles comparativement à ceux obtenus

à la sortie (z = 0 mm). Ces gradients deviennent importants avec l’augmentation

de la vitesse de rotation.

3.5.2 Écoulement contrôlé

Pour l’écoulement contrôlé, les profils de la vitesse axiale Va montrent une

tendance similaire à celle obtenue pour l’écoulement naturel. Au niveau de la

partie supérieure du sillage située au voisinage de l’extrémité de l’aube et de la

virole (1 < r/R < 1.095), on remarque une structure du jet avec une largeur

plus étendue. Dans cette zone, en comparaison au cas naturel, un gain en vitesse

axiale est obtenu pour les différents profils. Ce gain est le plus important pour

la plus faible valeur considérée pour la vitesse de rotation (1000 rpm). L’analyse

des résultats permet de dégager les points suivant :

– Proche de l’extrémité de l’aube 0.8 < r/R < 1, le contrôle améliore le tra-

vail axial de l’aube. Ce qui conduit à la réduction de la zone de recirculation

et du débit de fuite.

– Pour les faibles positions radiales (r/R < 0.8), on note une faible réduction

de la vitesse axiale. On peut dire que l’effet du contrôle est seulement

localisé au bout de l’aube, alors qu’il a été montré que pour le diamètre

du diaphragme Φ = 375 mm, une amélioration maximale du coefficient de

débit φ est obtenue. Par intégration du profil de la vitesse axiale et par

conservation du débit principal, il parâıt que l’augmentation obtenue du

coefficient du débit φ est totalement centrée dans la partie supérieure de

l’aube (0.8 < r/R < 1).

L’étendue constatée dans la largeur du jet au delà du bout de l’aube (r/R > 1)

revient à l’apport de la quantité de mouvement par soufflage sortant du jeu de

fonctionnement. Le contrôle affecte le comportement de l’écoulement de retour et

tend à réduire son débit. On sait que ce débit de fuite est principalement généré

par les deux sources suivantes (figure 3.13) :

– Déviation radiale de l’écoulement à l’extrémité de l’aube,

– Dépression en amont du ventilateur conduit à l’aspiration simultanée de

l’air du milieu ambiant aval et de l’aval de la virole.
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Sous l’effet de ces deux sources, une structure d’écoulement complexe apparait

au niveau des trous d’injection. Dans le prochain chapitre, l’étude numérique est

menée pour décrire les cas de réduction du débit de fuite avec une description

qualitative par les lignes de courant du comportement local de l’air.

Figure 3.13 – Sources du débit de fuite.

3.5.3 Comparaison des profils de la vitesse axiale en fonc-

tion de la vitesse de rotation

La figure 3.17 présente en récapitulation une comparaison des profils de la

vitesse axiale pour les trois vitesses de rotation considérées. Une proportionnalité

est notée entre la vitesse axiale maximale relevée sur l’axe du jet, la vitesse de

rotation et la largeur du jet. Ceci induit à la sortie z = 0 mm, une augmentation

du gradient de la vitesse au niveau des deux frontières de l’aube.

L’intersection de tous les profils de la vitesse, sans et avec contrôle, a lieu

au niveau d’une position radiale quasiment invariante à r/R ≈ 0.8. Comme déjà

mentionné, à partir de cette position radiale, le contrôle dévient efficace par la

réduction du débit de fuite qui se traduit par un gain remarquable en vitesse

axiale, malgré la réduction sensible de la vitesse axiale notée dans la moitie

inférieure de l’aube (r/R < 0.8).

3.5.4 Champs de la vitesse axiale

Pour les mêmes conditions d’essai et à partir des profils de la vitesse axiale

obtenus de la figure 3.17, on procède par une interpolation adéquate dans les deux

directions, radiale et axiale, à la construction du champ des vitesses axiales (voir

figure 3.18). C’est une approche à la fois qualitative et quantitative permettant
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de synthétiser de près l’influence du contrôle sur le sillage proche et lointain de

l’aube.

On voit que l’écoulement contrôlé devient sensiblement radial avec l’amélio-

ration de la vitesse débitante au voisinage de l’extrémité (0.8 < r/R < 1).

En d’autres termes, on peut dire que l’écoulement sortant de l’aube subit

un déplacement radial avec une augmentation de sa quantité de mouvement

montrant ainsi la réduction à la fois du débit de fuite et les pertes aérodynamiques

associées.

Les champs de la vitesse axiale indiquent un gradient radial important de la

vitesse au niveau du moyeu et de l’extrémité de l’aube (z = 0 mm).
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Figure 3.14 – Comparaison sans/avec contrôle (16 trous) des profils de la vitesse

axiale à 1000 rpm. ((n) ξ = 0, (�) ξ = 0.8.
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Figure 3.15 – Comparaison sans/avec contrôle (16 trous) des profils de la vitesse

axiale à 1500 rpm. ((l) ξ = 0, ((m) ξ = 0.8.
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Figure 3.16 – Comparaison sans/avec contrôle (16 trous) des profils de la vitesse

axiale à 2000 rpm. ((s) ξ = 0, (4) ξ = 0.8.
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Figure 3.17 – Comparaison sans/avec contrôle (16 trous)

des profils de la vitesse axiale

1000 rpm : (n) ξ = 0, (�) ξ = 0.8,

1500 rpm : (l) ξ = 0, (m) ξ = 0.8,

2000 rpm : (s) ξ = 0, (4) ξ = 0.8.
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Figure 3.18 – Champ de la vitesse axiale en aval du ventilateur :

à gauche (sans injection), à droite (avec injection ξ = 0.8).
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3.6 Estimation du débit volumique moyen

A partir des résultats de la vitesse axiale, et sous couvert de l’hypothèse de la

pré-rotation négligée, on peut estimer par intégration radiale le débit volumique

moyen Qv donné par :

Qv = 2π

∮
rmaxrminVa(r)rdr (3.8)

Ce débit est calculé entre le moyeu rmin = 65 mm et l’extrémité de l’aube

(sans virole) rmax = 178 mm. En dehors de ces frontières, les effets d’aspiration

ne sont pas pris en compte.

Pour estimer la précision du calcul du débit Qv, soit l’erreur relative définie

par :

EQv(%) =
Qv − (Qv)norme

(Qv)norme
· 100 (3.9)

(Qv)norme est le débit volumique déterminé d’après la norme ISO 5801.

Le tableau 3.6 résume l’évolution de l’erreur EQv en fonction de la position

axiale, des trois vitesses de rotation et du taux d’injection (ξ = 0 et ξ = 0.8).

Un résultat intéressant montre qu’a la sortie du ventilateur (z = 0 mm), les

deux débitsQv et (Qv)norme sont proches. En moyenne, jusqu’à environ la position

z = 80 mm l’erreur augmente avec l’augmentation du débit causé par les effets

de l’entrainement massique de l’air ambiant. Puis, on constate pratiquement une

diminution de cette erreur. En référence à Schlichting [63] relative à la structure

du jet circulaire, cela revient à la réduction de la quantité de mouvement à partir

d’une zone où la vitesse maximale au niveau de l’axe du jet devient inversement

proportionnelle à la position axiale. Ainsi, l’erreur devient faible et surtout pour

les cas :

– (1000 rpm, ξ = 0.8, z > 100 mm),

– (1500 rpm, ξ = 0.8, z > 120 mm),

– (2000 rpm, ξ = 0.8, 100 mm < z < 160 mm),

En conséquence, même en présence des effets de l’entrainement massique,

on peut dire que le débit volumique reste moyennement conservé dans le sillage

délimité par les extrémités des aubes 0.3652 ≤ r/R ≤ 1.
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Table 3.6 – Précision de l’estimation du débit volumique moyen.

Position axiale z (mm) 0 20 40 60 80 100 120 160 200

1000 rpm
%EQv , ξ = 0 1.5 2.54 4,77 7,73 8,47 8,60 8,10 8,81 6,84

%EQv , ξ = 0.8 2,70 4,77 4,38 5,19 3,59 1,86 1,33 0,81 1,70

1500 rpm
%EQv , ξ = 0 3,78 3,92 7,29 8,62 9,96 9,86 9,91 8,72 6,55

%EQv , ξ = 0.8 1,34 4,10 6,52 7,14 7,51 6,22 3,55 2,85 1,09

2000 rpm
%EQv , ξ = 0 2,25 2,78 5,99 6,99 7,89 7,63 7,97 7,65 5,25

%EQv , ξ = 0.8 0,18 3,87 5,26 5,22 4,09 2,06 1,16 1,40 6,08

3.7 Analyse des incertitudes

Dans l’étude expérimentale, les mesures s’accompagnent toujours par des

erreurs dont les sources sont différentes. L’évaluation des incertitudes permet

d’analyser les mesures réalisées avec certains niveaux de confiances.

On s’intéresse aux incertitudes du débit volumique Qv et du rendement sta-

tique ηs de la configuration de l’écoulement naturel. D’après leurs relations (2.2)

et (2.4), on a :

Qv =
αεΦ2

4

√
2∆Ps
ρ

ηs =
∆Ps ·Qv

C.ω

Pour chaque variable opératoire i utilisée, on définit l’incertitude relatives

correspondante ei donnée par :

ei =
d(i)

i
, i ∈ {αε,Φ,∆Ps, Qv, C, ω, ηs} (3.10)

Les incertitudes disponibles (fournies par le constructeur ou déterminées par

la norme ISO 5801) sont :

• eαε = ±0.5%, incertitude estimée du coefficient de débit total (ISO 5801).

• eΦ = ±0.1%, incertitude sur le diamètre du diaphragme (ISO 5801).

• d(∆Ps) = ±0.1 Pa, incertitude absolue sur la dépression dans le caisson.

• eC = ±0.1%, incertitude sur le couple.

• eω = ±0.2%, incertitude du variateur de la vitesse moteur ABB.
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Pour une fonction à plusieurs variables f(x1, x2, x3, . . .), il y a deux formules

pour le l’estimation de l’incertitude df . La méthode basée sur la valeur absolue

des dérivées partielles, dite par la suite ”Méthode absolue” et celle basée sur

un fondement statistique, formule de Gauss-Laplace ou loi de propagation des

incertitudes, données respectivement par :

df =

∣∣∣∣ ∂f∂x1

∣∣∣∣ dx1 +

∣∣∣∣ ∂f∂x2

∣∣∣∣ dx2 +

∣∣∣∣ ∂f∂x3

∣∣∣∣ dx3 + . . . (3.11)

df =

√(
∂f

∂x1

dx1

)2

+

(
∂f

∂x2

dx2

)2

+

(
∂f

∂x3

dx3

)2

+ . . . (3.12)

Dans la pratique et pour des incertitudes considérées petites devant leurs

variables, on utilise souvent la formule de Gauss-Laplace dans la mesure où il

y a une distribution symétrique raisonnable des erreurs. La méthode absolue

(relation (3.11)) représente une limite supérieure de la formule de Gauss-Laplace.

Pour la fonction du débit Qv à trois variables (αε,Φ,∆Ps), en utilisant la

formule de Gauss Laplace, l’incertitude relative eQv peut être déterminée par :

dQv =

√(
∂Qv

∂(αε)
d(αε)

)2

+

(
∂Qv

∂Φ
dΦ

)2

+

(
∂Qv

∂(∆Ps)
d(∆Ps)

)2

(3.13)

Le développement de cette formule conduit :

eQv =

√
(eαε)2 + 4(eΦ)2 +

1

4
(e(∆Ps))

2 (3.14)

De la même manière, on aura pour le rendement statique :

eηs =
√

(e(∆Ps))
2 + (eQv)

2 + (eC)2 + (eω)2 (3.15)

Pour les trois vitesses de rotation, le tableau 3.7 montre les incertitudes

obtenues de débit volumique et du rendement statique. On note que pour les

deux vitesses de rotation importantes (1500 et 2000 rpm), les incertitudes sont

moyennement stables de l’ordre de eQv = 0.54% et eηs = 0.60%. A faible vi-

tesse (1000 rpm), l’incertitude tend à augmenter légèrement due à l’augmenta-

tion de l’incertitude relative e(∆Ps) (faibles pressions). Pour la faible dépression

(Φ = 375 mm), on atteint respectivement eηs = 0.91% et eQv = 0.62%.

Selon la norme ISO 5801, les incertitudes relatives maximales admissibles sont

de l’ordre eQv max = ±2%, eηs max = ±3.2%.
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On peut dire que les mesures ont été effectuées conformément à la norme.

Ceci revient d’un coté à l’instrumentation utilisée dont les incertitudes fournies

restent inférieures aux limites maximales.

Dans le tableau 3.8 et pour (1000 et 2000 rpm), on compare les deux mé-

thodes d’estimation de l’incertitude (relations (3.11) et (3.12)). Les deux nota-

tions e′Qv et e′ηs (%) sont données pour les incertitudes relatives obtenues par la

méthode absolue. De même, avec cette dernière méthode, on reste dans la plage

de confiance préconisé par la norme et c’est une surestimation de l’incertitude de

Gauss-Laplace.

Table 3.7 – Incertitudes du débit volumique et du rendement statique.

1000 rpm 1500 rpm 2000 rpm

Φ ∆Ps eQv eQηs ∆Ps eQv eQηs ∆Ps eQv eQηs
(mm) (Pa) (%) (%) (Pa) (%) (%) (Pa) (%) (%)

238 39.51 0.55 0,65 89.64 0,54 0,60 162.29 0,54 0,59

267 33.51 0.56 0,67 76.97 0,54 0,60 140.83 0,54 0,59

300 26.92 0.57 0,72 62.60 0,54 0,61 115.77 0,54 0,59

336 21.04 0.59 0,79 48.93 0,55 0,63 90.40 0,54 0,60

375 15.94 0.62 0,91 37.44 0,55 0,66 69.95 0,54 0,60

Table 3.8 – Comparaison des incertitudes relatives,

méthode absolue et Gauss-Laplace.

1000 rpm 2000 rpm

Φ eQv e′Qv eηs e′ηs eQv e′Qv eηs e′ηs
(mm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

238 0.55 0.96 0.65 1.11 0.54 0.92 0.59 0.9

267 0.56 0.97 0.67 1.16 0.54 0.92 0.59 0.91

300 0.57 0.99 0.72 1.24 0.54 0.92 0.59 0.93

336 0.59 1.02 0.79 1.36 0.54 0.93 0.6 0.95

375 0.62 1.06 0.91 1.55 0.54 0.94 0.6 0.99
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3.8 Conclusion

A travers cette étude expérimentale, nous avons réalisé des mesures globales

et locales permettant d’étudier le comportement du ventilateur contrôlé par la

technique de soufflage. Du point de vue performances globales, on a montré que

l’emplacement adéquat du ventilateur par rapport au carter doit se faire exacte-

ment au milieu (zfan = 0 mm). C’est la position considérée pour le reste de notre

étude. Les résultats montrent que le rendement statique dépend de la variation

du couple net et des puissances, aéraulique et d’injection. Aussi, ces termes sont

influencés par l’étude paramétrique (taux d’injection, vitesse de rotation, nombre

de trous et diamètre du diaphragme). Il n’a pas été fait extension dans cette étude

à d’autres taux d’injection ξ pour cause des limitations rencontrées quant à la

tenue mécanique du ventilateur. Pour les deux configurations du contrôle (16 et

32 trous), le point de fonctionnement est invariant et correspond au diamètre du

diaphragme moyen Φ = 300 mm. On retient pour ces deux configurations les

points suivants :

Configuration 16 trous :

Amélioration du point de fonctionnement, soit 5.65% en rendement statique

et 8% en coefficient du débit, pour des faibles valeurs à la fois de la vitesse

de rotation (1000 rpm) et du taux d’injection (ξ = 0.4). Pour cette vitesse, le

rendement est inversement proportionnel au taux d’injection. Cependant, pour

la vitesse de rotation de 2000 rpm et dans la plage des coefficients du débit

importants, une proportionnalité est obtenue avec une amélioration du rendement

atteignant 4% pour un taux d’injection ξ = 0.8 et un diamètre du diaphragme

Φ = 375 mm.

Configuration 32 trous :

Avec toutes les possibilités du contrôle considérées, on ne retient qu’une amé-

lioration du rendement statique de l’ordre de 3% et 7% pour un coefficient du

débit important. Ceci est obtenu pour une vitesse de rotation 1500 rpm, un

diamètre Φ = 375 mm et les deux taux d’injection (ξ = 0.4 et 0.6).

En second lieu, le sillage proche du ventilateur est caractérisé en déterminant

les profils radiaux de la vitesse axiale. Pour la configuration rentable de 16 trous

et un taux d’injection ξ = 0.8, un gain en vitesse axiale est obtenu à partir du

rayon r/R > 0.8. Ceci montre que le contrôle affecte les sources de l’écoulement

de retour et améliore davantage l’écoulement axial à l’extrémité de l’aube. Par la

suite, l’estimation du débit moyen par l’intégration de ces profils de vitesse est

en bon accord avec les résultats de la norme ISO 5801.
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La modélisation CFD constitue actuellement une plateforme pour mener des

expériences numériques. C’est un outil économique permettant d’étudier les pro-

blèmes des écoulements fluides dans une large gamme de conditions opératoires.

Elle permet de prévoir, dans certaines situations, les caractéristiques des ins-

truments de mesures à considérer pour l’étude expérimentale. Les grandeurs

physiques (pression, température et vitesse) sont accessibles en tout point de

l’espace. En revanche, des difficultés peuvent survenir quant à la complexité de
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l’étude mise en œuvre. La précision de la solution dépend du choix approprié du

modèle et des moyens de calcul disponibles.

Ce chapitre est consacré à la modélisation numérique de l’écoulement pour

un ventilateur seul et contrôlé par 16 trous d’injection. La géométrie complète

du banc d’essai ISO 5801 est considérée. Le maillage est généré par le logiciel

STAR CCM+ et le calcul numérique est effectué par le logiciel ANSYS Fluent.

Une analyse qualitative de la topologie de l’écoulement dans le jeu entre le

ventilateur et la virole est menée avec l’étude de l’influence de la vitesse de

rotation et du taux d’injection sur les performances globales et le débit de fuite.

4.1 Procédure numérique

Les recherches menées dans la CFD ont montré qu’il est difficile de déterminer

toutes les structures générées dans un écoulement fluide, car cela nécessite du

temps et des moyens de calcul lourds et souvent coûteux. Dans le domaine des

écoulements rotatifs, pour simplifier le problème on utilise souvent la condition

de périodicité afin de mener une étude fine sur la zone d’intérêt.

Faisant référence à l’étude expérimentale réalisée, la périodicité traitant un

seul passage d’aube n’est pas applicable en raison du nombre de trous utilisés (16

et 32) non multiple de six, qui est pour rappel le nombre d’aube utilisé. Cette

option ne peut être considérée dans ces conditions qu’en prenant seulement la

moitié du banc d’essai (03 aubes avec 08 trous d’injection). En première étape

et par souci de conformité avec les résultats expérimentaux obtenus, on a jugé

préférable de numériser la géométrie complète du banc d’essai. Par la suite, et en

vue de faire extension de l’étude pour un taux d’injection supérieur et remédier

aux problèmes enregistrés pour le cas de la géométrie complète et relatifs au

temps de calcul important ( en moyenne 10 heures de temps pour avoir la valeur

d’un point sur le graphe) et à la capacité mémoire nécessaire grandissante (20 Go

de RAM au minimum), on a considéré une modélisation sur le 1/6 du banc d’essai.

Ceci a permis de compléter numériquement l’étude expérimentale avec les deux

taux d’injection ξ = 1.2 et ξ = 1.6.

4.1.1 Géométrie et génération du maillage

Deux configurations géométriques du domaine de calcul sont considérées :

– ”Domaine complet”, comportant la géométrie réelle du caisson et deux vo-

lumes fluides pour l’entrée et le refoulement de l’écoulement, (figure 4.1).

– ”Domaine périodique”, de forme cylindrique constituant le 1/6 du domaine

complet, (figure 4.2).
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Le domaine périodique est utilisé pour l’étude de la sensibilité du maillage.

Les dimensions des deux domaines d’entrée et de sortie sont élaborées de sorte

à réduire l’influence des conditions aux limites définies à ses frontières. Aussi,

le décalage angulaire entre l’entrée et la sortie provient des conditions de pério-

dicité générées par Turbogrid (figure 4.2). C’est pour une résolution précise de

l’écoulement dans le domaine rotatif.

La génération du maillage structuré présente une difficulté particulière dans

les zones proche du tranquilliseur, de l’empilement, du domaine creux du venti-

lateur et surtout au niveau des trous d’injection. Pour cela, après plusieurs tests,

nous avons opté pour un maillage polyédrique généré automatiquement par le

logiciel STAR CCM+. Les critères de raffinement sont pris en compte (couche

limite, sillage, gradients de vitesse et de pression, . . . etc).

Le maillage polyédrique offre des avantages dont on peut citer [64] :

◦ Amélioration de la convergence.

◦ Réduction du nombre de cellule d’un facteur de 4, de la capacité mémoire

d’un facteur 2, et du temps de calcul d’un facteur de 5 à 10.

◦ La solution est plus précise pour un polyèdre. En effet, ce dernier (en

moyenne 14 faces) combiné avec un nombre important de cellule voisines

(une dizaine) conduit à une meilleure estimation des gradients avec une pré-

cision raisonnable. Ceci, malgré le coût supplémentaire exprimé en termes

de stockage et de calculs générés par les cellules voisines.

◦ Comparativement aux cellules tétraédriques, les cellules polyédriques pré-

sentent une amélioration de la qualité du maillage car elles sont moins sen-

sibles aux déformations et étirements. Elles prédisent bien les écoulements

de recirculation.

STAR CCM+ permet de contrôler la densité des cellules dans les faces du

domaine de calcul et dans les volumes de contrôle prédéfinis par l’utilisateur. La

figure 4.3 montre la stratégie du maillage utilisant ces volumes. Les tests menés

ont montré que les faibles dépressions créées par le ventilateur sont influencées

essentiellement par le maillage des deux volumes de contrôle : le domaine rotatif

et le domaine d’aspiration défini entre le diaphragme et l’amont du ventilateur.

En effet, un maillage de qualité du domaine d’aspiration permet de mieux prédire

la structure du jet se développant dans le caisson à travers le diaphragme.

Pour le ventilateur contrôlé, la figure 4.4 présente une vue de coupe du

maillage du passage d’aube et celui de la partie creuse dans le plan axial des

trous d’injection positionnés à z = 31 mm.
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Figure 4.1 – Domaine de calcul complet.

Figure 4.2 – Domaine de calcul périodique.
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Figure 4.3 – Maillage du domaine de calcul par volumes de contrôle.

Figure 4.4 – Maillage de la partie creuse du ventilateur (plan z = 31 mm).
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4.1.2 Influence du domaine rotatif

Une modélisation CFD rigoureuse impose une estimation correcte des dimen-

sions du domaine de calcul afin d’éviter les effets numériques des conditions aux

limites. Le domaine numérique de cette étude comporte deux parties, fixe et ro-

tative, séparées par des conditions aux limites de type ”interface”. Pour cette

condition, ANSYS Fluent utilise une procédure permettant d’assurer la conti-

nuité des grandeurs physiques inconnues. Les tests réalisés ont montré que les

faibles dépressions dans le caisson sont particulièrement influencées par les dimen-

sions du volume rotatif. Pour cela, on présente deux configurations principales

(config.1 et config.2) :

Config.1 : présente une enveloppe cylindrique définie respectivement de 03

et 11 mm en amont et en aval du ventilateur avec une hauteur radiale de

02 mm dans le volume du jeu de fonctionnement, (figure 4.5.a).

Config.2 : présente un volume généré par extension uniforme de 02 mm

des parois mobiles qui respecte l’empilement du ventilateur, (figure 4.5.b).

Pour une fréquence moyenne du moteur de 26 Hz (1560 rpm), la figure 4.6.

montre la caractéristique du ventilateur obtenue comparativement aux résultats

expérimentaux. Pour une meilleure prédiction numérique du fonctionnement du

ventilateur et pour les faibles débits de passage particulièrement, les résultats

montrent de façon claire que la définition des conditions d’interface en respectant

l’empilement du ventilateur est la configuration tout à fait indiquée (config.2).

Figure 4.5 – Influence du domaine tournant : (a) config.1, (b) config.2.



Chapitre 4 : Modélisation numérique 97

Figure 4.6 – Caractéristiques du ventilateur (1560 rpm) en écoulement

naturel :(n) expérimental, (m) simulation config.1, (4) simulation config.2.

4.1.3 Étude du maillage

L’évaluation de l’indépendance de la solution numérique quant à la finesse

du maillage du domaine de calcul constitue une difficulté majeure pour l’implé-

mentation de la modélisation. Pour les grilles considérées, les tests porteront sur

différents paramètres de calcul à savoir : modèle de turbulence, conditions aux

limites, schéma de discrétisation, . . . etc).

Le domaine numérique est conçu de sorte à reproduire le banc d’essai ISO

5801. Tenant compte de la dimension importante du caisson, Hurault [33] a

montré qu’il est possible de le considérer en forme cylindrique afin d’appliquer

la condition de périodicité en rotation. Avec ce choix, il a traité le 1/8 de la géo-

métrie totale du ventilateur, avec un maillage non structuré de type tétraédrique

de l’ordre de quatre millions de mailles.

Dans notre travail et afin d’estimer la taille de la grille du domaine complet,

les paramètres géométriques du logiciel STAR CCM+ seront déduits de l’étude

de la sensibilité du maillage menée pour le 1/6 du caisson (figure 4.2). Pour cela,

nous avons traité cinq grilles (tableau 4.1). Les paramètres du modèle de calcul

utilisé font objet de la partie suivante.

Les conditions opératoires moyennes de la vitesse de rotation et du diamètre

de diaphragme (1500 rpm, Φ = 300 mm) sont considérées. On s’intéresse à

l’évolution de la dépression statique dans le caisson, du couple résistant et du

débit de fuite défini dans une section de passage de 25% à l’amont du ventilateur.
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Nous enregistrons des variations sensiblement faibles pour toutes ces gran-

deurs. Ceci peut être expliqué par l’avantage de combiner le maillage polyédrique

et celui de type couche limite permettant une meilleure prédiction des grandeurs

globales. Compte tenu de la stabilité de la solution, la grille 03 est retenue pour

le reste de l’étude.

Table 4.1 – Caractéristiques des grilles testées.

Grille Domaine Domaine Ps Qv C Qv fuite

tournant fixe (Pa) (m3/s) (N.m) (m3/s)

(1) 21800 121849 64 0.0765 0.0666 0.0063

(2) 88851 279681 52 0.0680 0.0575 0.0063

(3) 258030 577107 55 0.0687 0.0595 0.0069

(4) 371331 822572 55 0.0685 0.0587 0.0068

(5) 1367644 1049682 55 0.0682 0.0589 0.0067

4.1.4 Modèle de calcul

ANSYS Fluent utilise la méthode des volumes finis pour la discrétisation

et la résolution des équations gouvernant le mouvement fluide. Cette méthode

consiste, essentiellement, à intégrer ces équations sur un volume de contrôle tri-

dimensionnel. Ensuite, tenant compte du régime de l’écoulement (incompressible

ou compressible, visqueux ou non visqueux, laminaire ou turbulent), on fixe le

schéma numérique approprié, le modèle de la turbulence et l’algorithme de réso-

lution.

La précision des résultats numériques est fixée selon les deux critères de

convergence proposés par le logiciel ANSYS Fluent [65], à savoir :

– Diminution d’environ de trois ordres de grandeurs pour tous les résiduels.

– Stabilité de la solution d’une grandeur physique.

Pour le deuxième critère (stabilité de la solution), il est assurée dans la pré-

sente étude par l’évolution stable des deux paramètres suivants :

• La dépression dans le caisson, définie dans le plan de mesure à 650 mm en

amont du ventilateur (figure 2.13).

• Le débit d’aspiration défini à l’entrée du diaphragme.

Dans notre travail, après la série de tests numériques, les paramètres retenus

pour implémenter les calculs sont rappelés comme suit :
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Formulation incompressible : L’ensemble des configurations testées

ont montré une faible variation du nombre de Mach. Cependant, des

exceptions ont été notées au niveau des trous d’injection pour une vitesse

de 2000 rpm et un taux d’injection ξ = 0.8. Ceci sera étudié dans la partie

(4.2.8).

Discrétisation temporelle : ”stationnaire”

Couplage vitesse-pression : Algorithme SIMPLE ” Segregated ”. Ce

schéma, le plus couramment utilisé, est robuste pour les écoulements

incompressibles ou faiblement compressibles.

Schémas d’interpolation :

- 2ème ordre pour la pression, l’énergie turbulente cinétique k et le taux

de dissipation spécifique ω.

- MUSCL 3ème ordre pour la quantité de mouvement. Il offre plus de

précision pour les écoulements secondaires, séparation, vortex, . . . etc.

Méthode d’interpolation des gradients : L’approche ”Least-Squares

Cell Based ” est utilisée pour l’évaluation des flux diffusifs et les dérivées

de la vitesse. Elle est recommandée pour le maillage polyédrique [65].

Mouvement rotatif : On utilise la méthode Moving Reference Frame

(MRF) ou ”Frame motion”. ANSYS Fluent résout les équations régissant

l’écoulement fluide dans un repère fixe (stationary reference frame). Ce-

pendant, la modélisation de l’écoulement autour des éléments mobiles,

nécessite la résolution de ces équations par rapport au repère du mouve-

ment. La transformation des équations de mouvement du repère fixe vers

le repère relatif fait apparaitre de nouveaux termes d’accélérations.

4.1.5 Modèle de turbulence

Pour tenir compte des effets de la turbulence dans les équations de Naviers

Stokes, on a utilisé l’approche RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes), dont

les tensions de Reynolds sont modélisées par le modèle de turbulence k−ω SST .

C’est un modèle largement utilisé pour sa robustesse, sa précision et la qualité

des résultats pour diverses applications. Il a été développé par Menter (1994) [66]

dans l’objectif de prédire les écoulements aérodynamiques avec des phénomènes

de séparation, des gradients de pression inverses, écoulement transonique et les

ondes de choc. C’est un modèle qui a permis de remédier aux inconvénients posés

par les deux modèles standards k − ω et k − ε.
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Par rapport au modèle standard de k − ω, le modèle SST offre les caracté-

ristiques suivantes [65] :

– C’est une combinaison du modèle k − ω en proche de paroi (au niveau de

la couche limite) et du modèle k − ε (à l’extérieur de cette couche). On

utilise un facteur de basculement (0 ou 1) pour la transition entre les deux

modèles standards.

– La définition de la viscosité turbulente est modifiée pour tenir compte de

l’effet du transport des contraintes de cisaillement turbulentes.

– Les constantes du modèle sont plus adaptées à la réalité de l’écoulement.

4.1.6 Conditions aux limites

On se met dans la configuration pratique où des conditions de pression atmo-

sphérique sont imposées à l’entrée et à la sortie du domaine de calcul. Le modèle

de turbulence k − ω SST est utilisé avec les conditions d’intensité turbulente I

et du rapport de viscosité turbulente
µt
µ

[65] :

◦ I = 1%, car le ventilateur fonctionne à des faibles taux de compression.

◦ 1 <
µt
µ
< 10, soit le choix

µt
µ

= 1, on suppose que l’aspiration et le refoule-

ment lointain de l’air s’effectue avec une viscosité turbulente de l’ordre de

la viscosité laminaire.

Pour la configuration de l’écoulement contrôlé, le soufflage est défini par une

condition d’entrée de débit massique qm au niveau de l’entrée profilée de chaque

aube du moyeu (voir figure 4.4). Par conservation de masse, ce débit peut être

évalué en amont du joint tournant, soit :

qm = ρ′qinj (4.1)

Avec ρ′ est la masse volumique de l’air comprimé donnée par :

ρ′ =
Ps jt
< Ts

(4.2)

où :

Ps jt est la pression statique mesurée à l’entrée du joint tournant.

< = 287J.kg−1.K−1 est la constante des gaz.

Ts = 297K est la température ambiante des essais. En effet, selon des normes

d’installation au laboratoires, l’air comprimé doit être distribué à une tempéra-

ture voisine de la température l’ambiante [67].

En fonction du taux d’injection ξ, le tableau 4.2 présente les mesures de Ps jt
et de la condition d’entrée en débit massique élémentaire pour chaque aube.
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Table 4.2 – Variation des conditions du contrôle.

Joint tournant Entrée d’aube

ξ Ps jt (bar) ρ′ (kg/m3) qm (kg/s)

0.4 1.1 1.30 0.0014

0.6 1.55 1.83 0.0031

0.8 2.05 2.42 0.0054

1 2.5 2.94 0.0082

4.2 Performances du ventilateur naturel et contrôlé

En raison de l’efficacité du contrôle par 16 trous d’injection et le phénomène

de saturation constaté pour les résultats obtenus (1500 et 2000 rpm, ξ = 0.6 et

0.8), l’étude numérique est principalement élaborée avec les conditions du taux

d’injection ξ = 0.4 et 0.8 et des deux vitesses de rotation 1000 et 2000 rpm.

A l’instar de l’étude expérimentale, l’analyse des résultats portera essentiel-

lement sur l’évolution des performances globales et du débit de fuite.

4.2.1 Analyse qualitative de l’écoulement naturel

Les visualisations qualitatives présentent un outil d’aide précieux pour l’ana-

lyse des performances obtenues sachant que ces dernières dépendent fortement

de la topologie de l’écoulement en évolution. Pour un écoulement naturel, on

prend les deux points limites de la caractéristique du ventilateur (diamètres du

diaphragme Φ = 238 mm et 375 mm) correspondant à deux structures d’écoule-

ment différentes.

On vérifier, en première étape, la résolution de la couche limite à travers la

distribution de la distance pariétale y+ ≈ 1 au niveau du ventilateur (figure 4.7).

Figure 4.7 – Distribution de la distance pariétale y+ (2000 rpm et Φ = 375mm).
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La figure 4.8. montre la distribution de la pression statique du ventilateur.

En raison de la variation radiale de la vitesse de l’écoulement, la dépression à

l’extrados devient importante en se rapprochant de l’extrémité de l’aube. Elle est

inversement proportionnelle au diamètre du diaphragme, ce qui confirme l’allure

de la caractéristique du ventilateur.

Figure 4.8 – Pression statique à 2000 rpm : (a) Φ = 238 mm, (b) Φ = 375 mm.

Pour la vitesse de 2000 rpm (figure 4.9), l’analyse de la topologie de l’écou-

lement se présente comme suit :

Φ = 238 mm :

– La structure de l’écoulement radial à la sortie du ventilateur conduit à la

création d’une dépression dans le sillage. Ceci génère l’entrainement mas-

sique de l’air ambiant vers l’aval du ventilateur puis son refoulement dans

la direction radiale (figure 4.9.a).

– Le débit de fuite prend essentiellement la source de la déviation radiale de

l’écoulement à l’extrémité de l’aube. L’interaction avec l’écoulement princi-

pal conduit à l’apparition d’une structure tourbillonnaire attachée à l’amont

du carter.

Φ = 375 mm :

– La structure de l’écoulement à la sortie du ventilateur est sensiblement

axiale. L’air ambiant est redirigé dans cette direction (figure 4.9.b).

– Le débit de fuite est généré par les deux sources, faible déviation radiale

de l’extrémité de l’aube et l’aspiration du l’air ambiant. Ce débit de fuite

contribue au développement des deux tourbillons attachés de part et d’autre

de la virole.

Cette analyse bidimensionnelle simplifiée montre le degré de la complexité de

la structure tridimensionnelle de l’écoulement dans les différentes zones, le jeu de

fonctionnement, amont et aval du ventilateur (voir figure 4.10).
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(a) (b)

Figure 4.9 – Structure de l’écoulement naturel (2000 rpm) :

(a) Φ = 238 mm, (b) Φ = 375 mm.
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Figure 4.10 – Structure de l’écoulement dans le jeu de fonctionnement

(2000 rpm, Φ = 375 mm).
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En plus de la structure méridienne de l’écoulement au voisinage du jeu (figure

4.9), on présente la structure développée dans le plan radial situé de 01 mm de

la paroi mobile, soit pour un rayon R = 196 mm. Les deux figures 4.11 et 4.12

montrent la topologie de l’écoulement, pour les deux diamètres du diaphragme

Φ = 238 et 375 mm, respectivement.

On désigne par entrée et sortie du jeu, les sections définies à l’aval et à l’amont

du ventilateur, respectivement.

Φ = 238 mm :

– Pour les deux vitesses de rotation 1000 et 2000 rpm, l’effet d’entrainement

de la paroi mobile induit une vitesse tangentielle importante de l’écoule-

ment de retour.

– A la sortie du jeu, et relativement à la largeur du jeu L = 36 mm, la zone

d’influence axiale du débit de fuite, limitée par une ligne séparatrice par

rapport à l’écoulement amont principal, est d’une dimension importante

environ 1.5× L pour la vitesse 1000 rpm comparativement à la dimension

0.8×L obtenue pour la vitesse 2000 rpm. Ceci est peut être dû à l’influence

de la composante de la vitesse axiale, qui est importante pour une faible

vitesse de rotation 1000 rpm.

– Le champ de la vorticité montre une concentration dans le jeu légèrement

importante pour la vitesse 1000 rpm.

Φ = 375 mm :

– La composante axiale de l’écoulement de retour est importante relativement

au cas Φ = 238 mm.

– A la sortie du jeu, pour une vitesse de rotation 1000 rpm, on note une zone

d’accélération locale, qui s’étale vers la totalité de la sortie du jeu pour une

vitesse 2000 rpm.

– Une structure tourbillonnaire à configuration ” particulière ” se développe

à partir de l’évolution la ligne séparatrice qui s’ondule au fur et à mesure

qu’on augmente le diamètre du diaphragme de 238 mm à 375 mm. La zone

d’influence est décrite par une variation locale de la vorticité.
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Figure 4.11 – Vitesse absolue et vorticité dans le jeu (R = 196 mm) pour

Φ = 238 mm : (a) 1000 rpm, (b) 2000 rpm.
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Figure 4.12 – Vitesse absolue et vorticité dans le jeu (R = 196 mm) pour

Φ = 375 mm : (a) 1000 rpm, (b) 2000 rpm.
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4.2.2 Analyse qualitative de l’écoulement contrôlé

La figure 4.13 résume globalement et de près la structure de l’écoulement

dans le plan méridien d’un trou d’injection. On observe que l’effet de la vitesse

de rotation pour les deux diamètres du diaphragme est pratiquement le même. A

2000 rpm, une différence peut être notée dans l’échelle de la zone de recirculation

formée en amont de la virole. Elle augmente et occupe la hauteur radiale de la

virole pour le diamètre Φ = 238 mm.

Une vue d’ensemble montre que le soufflage conduit à la formation de deux

zones de recirculation séparées par l’axe du jet. Les filets d’air sont reconduits vers

l’atmosphère libre. Il en ressort, alors, que la structure méridienne de l’écoulement

constitue le premier blocage au débit de fuite.

Dans la direction tangentielle, on considère le cas du diamètre Φ = 375 mm.

Sur le plan axial du trou d’injection défini à z = 31 mm, figure 4.14, selon la

périodicité des aubes la structure locale du jet est différente pour les deux vitesses

de rotation. Deux zones de recirculation sont obtenues pour 1000 rpm. Pour la

vitesse de 2000 rpm, en revanche, on en relève la présence d’une seule zone de

recirculation. La structure de l’écoulement développé pour la vitesse de rotation

1000 rpm peut constituer un second blocage tangentiel à l’écoulement de retour.

Dans la zone radiale du jeu définie à R = 196 mm, la figure 4.15 montre

la distribution de la pression statique avec les lignes de courant. Par rapport à

la configuration naturelle (figures 4.11 et 4.12), des structures tourbillonnaires

complexes et difficiles à identifier sont formées. A la vitesse de 1000 rpm, l’écou-

lement de retour est sensiblement aspiré par l’effet de la dépression générée au

voisinage de la sortie du jet. Ainsi, il en résulte une réduction du débit de fuite à

la sortie du jeu. Entre chaque couple de trous consécutifs, on observe une topolo-

gie similaire à celle connue par ”point source”. Concrètement, ces points sources

résultent du contact des deux zones de recirculation dans la direction tangentielle

(voir figure 4.14). Dans cette configuration, le débit de fuite reste confiné dans le

jeu. A la sortie du jeu, la taille du tourbillon amont du ventilateur devient plus

important au diamètre Φ = 238 mm comparativement à celui de Φ = 375 mm.

Pour conjecturer, cette configuration de la structure du jet dans les deux

directions, axiale et tangentielle pour la vitesse de 1000 rpm et Φ = 375mm serait

à la base des améliorations obtenues, expérimentalement et numériquement, de

la puissance aéraulique, de la réduction du couple résistant et surtout de la

réduction du débit de fuite.



Chapitre 4 : Modélisation numérique 109

(a)

(b)

Figure 4.13 – Structure de l’écoulement contrôlé (ξ = 0.8) dans le plan

méridien du jet : (a) Φ = 238 mm, (b) Φ = 375 mm.
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Figure 4.14 – Structure de l’écoulement contrôlé au niveau du trou (Φ =

375 mm, ξ = 0.8, plan z = 31 mm). A gauche 1000 rpm et à droite 2000 rpm.

Figure 4.15 – Structure de l’écoulement contrôlé (ξ = 0.8) dans le jeu.
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4.2.3 Caractéristique ψ = f(φ)

Afin d’estimer la précision de l’étude numérique, le tableau 4.3 montre l’éva-

luation de l’erreur relative moyenne des deux coefficients φ et ψ de chaque carac-

téristique présentée dans la figure 4.16. L’erreur sur le coefficient de pression ψ

varie entre 10 et 18% et augmente légèrement avec la vitesse de rotation. L’erreur

sur le coefficient de débit φ varie entre 1 et 5%.

Table 4.3 – Précision de la simulation pour les deux coefficients φ et ψ.

1000 rpm 2000 rpm

ξ 0 0.4 0.8 0 0.4 0.8

Erreur φ (%) 2 4 1 4 5 5

Erreur ψ (%) 11 16 12 16 18 15

La figure 4.16 compare les résultats numériques et expérimentaux obtenus

pour la caractéristique du ventilateur. A l’instar de l’effet du taux d’injection

ξ, précédemment décrit dans l’étude expérimentale, et particulièrement pour la

plage des coefficients de débit φ importants, la simulation numérique prévoit

pratiquement la même tendance de variation de la caractéristique du ventilateur.

Pour le taux d’injection ξ = 0.8, l’amélioration des performances (évolution du

faisceau de courbes), numériques et expérimentales, par rapport à la configuration

naturelle est sensiblement identique. Le décalage est faible pour le cas du taux

d’injection ξ = 0.4 considéré numériquement.

4.2.4 Gain en puissance aéraulique

D’après l’expression (3.3) du gain en puissance aéraulique, exprimé à travers

le taux de variation du produit débit-pression, celui-ci traduit localement le taux

du décalage des caractéristiques ψ = f(φ) relativement à la courbe naturelle.

Cette notion permet l’estimation de la précision de la simulation numérique.

L’étude expérimentale a permis de mettre en évidence un gain maximal de

53% obtenu pour les conditions de vitesse de 1000 rpm, Φ = 375 mm et ξ = 0.8,

(figure 4.17.a). Ce gain est environ identique à celui obtenu par la simulation

numérique. Un résultat qui mérite d’être explorer dans les futurs travaux. On

peut le constaté selon le décalage quasiment identique observé dans les deux

caractéristique ψ = f(φ), numérique et expérimentale, (figure 4.16). Néanmoins,

il y a lieu de noter que pour un taux d’injection ξ = 0.4 utilisé pour les coefficients

φ importants, la simulation prévoit de faibles gains en raison des faibles pressions

obtenues.
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Figure 4.16 – Caractéristiques du ventilateur (16 trous d’injection) :

(a) 1000 rpm, (b) 2000 rpm.

Résultats expérimentaux (n) sans contrôle, (l) ξ = 0.4, (s) ξ = 0.8,

Résultats de la simulation (�) sans contrôle, (m) ξ = 0.4, (4) ξ = 0.8.
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Figure 4.17 – Gain en puissance aéraulique (16 trous d’injection) :

(a) 1000 rpm, (b) 2000 rpm.

Résultats expérimentaux (n) ξ = 0.4, (l) ξ = 0.8

Résultats de la simulation (�) ξ = 0.4, (m) ξ = 0.8.
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4.2.5 Couple résistant

La figure 4.18 montre l’évolution du couple résistant calculé par voies, nu-

mérique et expérimental. Les valeurs obtenues sont pratiquement faibles pour

les deux vitesses de rotation considérées et semblent évoluer indépendamment

du diamètre du diaphragme Φ. Cependant, pour des vitesses de rotation plus

importantes, les valeurs du couple résistant, montrent une influence significative

quant à l’évolution de la puissance motrice et donc du rendement statique.

Pour rappel, l’étude expérimentale (chapitre 03) a permis de conclure que

pour un contrôle par 16 trous on atteint une réduction maximale du couple d’en-

viron 19% pour les conditions de vitesse de 1000 rpm, du diamètre Φ = 300 mm

et du taux d’injection ξ = 0.8. L’explication vient du fait que le ventilateur se

trouve dans une configuration d’arrosoir rotatif. Le couple devient important

pour une vitesse de rotation importante (2000 rpm). Dans le jeu de fonctionne-

ment, les frottements restent prédominants car l’apport du soufflage en termes

de réduction du couple résistant reste minime.

Dans la simulation numérique, d’après le tableau 4.4 les réductions maximales

du couple sont estimées à :

– 80% pour (1000 rpm, ξ = 0.8 et indépendamment du coefficient de débit).

– 8% pour (2000 rpm, Φ = 300 mm et ξ = 0.8).

On note que le gain en couple obtenu expérimentalement (19%) est relative-

ment faible devant la valeur du gain issu de la simulation (80%). Ceci pourrait

être dû à plusieurs facteurs expérimentaux dont :

– Sensibilité du couplemètre utilisé (HBM 5N.m). L’étendue de mesure semble

importante relativement aux faibles mesures effectuées. Il est souhaitable

d’équiper le montage expérimental par un couplemètre plus adapté. De

plus, la mesure n’est pas directe en raison de la contrainte d’encombre-

ment du montage. La possibilité de positionner le couplemètre en amont

du ventilateur (à l’intérieur du caisson) a été abandonnée pour raison de

perturbations induites au sein de l’écoulement amont aspiré. Dans le cas

où le montage s’effectue à l’aval du ventilateur, le couplemètre doit être

équipé d’un arbre creux (pour assurer l’écoulement du contrôle) avec des

accouplements étanches pour remédier aux fuites du débit d’injection.

– Difficulté de la détermination des couples élémentaires du montage (trans-

mission par courroie, accouplement, joint tournant, . . . etc). On a considéré

l’approche du couple net (sans et avec ventilateur) avec l’hypothèse qu’avec

ou sans contrôle, les couples élémentaires restent invariables.

– Revoir l’utilisation du premier dispositif du contrôle proposé (partie 2.4.2.1).
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Pour comprendre la source de la réduction numérique importante du couple

(80%), on a procédé à la détermination des couples élémentaires de toutes les

parois mobiles afin d’évaluer la contribution locale du contrôle.

En configuration naturelle, toutes les parois extérieures du ventilateur pré-

sentent un couple négatif (résistant). Il est positif pour un écoulement contrôlé

seulement pour les parois latérales des trous d’injection et dans certaines condi-

tions pour les parois intérieures de la virole. A partir du tableau 4.4, on peut

dire que la réduction de 80% provient de l’interaction simultanée de l’écoulement

intérieur dans la virole et au passage des trous d’injection.

Table 4.4 – Évolution du couple C (N.m) des parois mobiles (16 trous).

1000 rpm 2000 rpm

ξ 0 0.4 0.8 0 0.4 0.8

Cnet moyen -0.1485 -0.1646 -0.0275 -0.5940 -0.6475 -0.5959

Parois trous / +0.0147 +0.2765 / +0.0109 +0.2484

Parois virole / -0.0011 +0.0047 / -0.0032 -0.0024
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Figure 4.18 – Évolution du couple du ventilateur (16 trous d’injection) :

(a) 1000 rpm, (b) 2000 rpm.

Résultats expérimentaux (n) sans contrôle, (l) ξ = 0.4, (s) ξ = 0.8,

Résultats de la simulation (�) sans contrôle, (m) ξ = 0.4, (4) ξ = 0.8.
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4.2.6 Rendement statique

On s’intéresse dans cette partie essentiellement aux résultats numériques. Le

bilan des puissances (aéraulique, d’injection et mécanique) mène à l’évolution du

rendement décrit dans la figure 4.19.

Relativement aux résultats de la CFD, on note une amélioration du rendement

statique de seulement 4% pour deux points ayant pour conditions opératoires :

(φ = 0.1420 et φ = 0.1578, 2000 rpm, ξ = 0.8)

Ceci revient au gain en puissance aéraulique légèrement important obtenu

pour ces deux points, (figure 4.17.b). Cependant, malgré pour les conditions

(1000 rpm et ξ = 0.8), la réduction considérable de 80% du couple et l’évolution

importante de la puissance aéraulique associée, on note une réduction significative

du rendement statique. Dans ce cas de figure, seule la puissance d’injection Pinj
semble être le paramètre dominant. Elle est estimée en termes du taux de l’énergie

cinétique (relations 3.4 et 3.5) comme suit :

Pinj =
1

2

ρinj q
3
inj

S2
inj

Le problème réside dans le fait que cette puissance dépend de la section de

passage Sinj, choisie à l’entrée du joint tournant ayant un diamètre de 20 mm

(soit Sinj = π.10−4m2).

Un autre utilisateur du banc d’essai peut considérer une section d’injection

S
′
inj située au moyeu au niveau des entrées intérieures des six aubes (soit S

′
inj =

15.10−4m2). Si on prend la même masse volumique entre les deux section Sinj et

S
′
inj, le tableau 4.5 résume l’influence du choix de cette section sur la puissance

et la vitesse de l’écoulement contrôlé.

Par la suite, si on considère la section S
′
inj, le calcul montre que pour les

deux points nominaux précédents (φ = 0.1420 et 0.1578, 2000 rpm, ξ = 0.8), on

aura un saut du rendement statique de 4 à 14%. Plus loin, pour les conditions

opératoires (1000 rpm, ξ = 0.8), le rendement atteint 200% en raison des faibles

valeurs de la puissance injectée.

Finalement, en raison de la sensibilité du rendement relativement au choix

des conditions d’injection, il serait préférable d’estimer cette puissance par un

bilan d’enthalpie entre l’entrée du joint tournant et la sortie des trous.
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Table 4.5 – Variation des conditions du contrôle.

Sinj = π.10−4m2 S′inj = 15.10−4m2

ξ ρinj (Kg/m3) V (m/s) Pinj (Watt) V (m/s) Pinj (Watt)

0.4 1.30 21.22 1.95 4.47 0.08

0.8 2.42 42.22 29.06 8.94 1.28
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Figure 4.19 – Rendement statique du ventilateur (16 trous d’injection) :

(a) 1000 rpm, (b) 2000 rpm.

Résultats expérimentaux (n) sans contrôle, (l) ξ = 0.4, (s) ξ = 0.8,

Résultats de la simulation (�) sans contrôle, (m) ξ = 0.4, (4) ξ = 0.8.
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4.2.7 Débit de fuite

La réduction du débit de fuite avec évaluation de son influence sur les diffé-

rentes puissances du ventilateur constitue un des objectifs premiers de la présente

étude. Dans cette optique, la simulation numérique permet d’accéder à l’évolu-

tion de l’écoulement dans des zones présentant des difficultés de mesure au plan

expérimental. Le débit de fuite généré dans un espace limité de 04 mm est un

exemple typiquement illustratif. Dans notre travail, ce débit Qfuite est calculé à

25% de la sortie du débit de fuite (amont du ventilateur).

On définie le taux du débit de fuite comme suit :

τ =
Qfuite

Qv

(4.3)

On présente la variation de ce facteur obtenu pour les conditions opératoires

adoptées pour les cas, naturel et contrôlé, (figure 4.20).

En configuration sans contrôle, ce facteur est proportionnel à la vitesse de

rotation et inversement proportionnel au diamètre du diaphragme. En d’autres

termes, plus l’écoulement devient axial (augmentation du diamètre du diaphragme),

plus la déviation radiale et donc le débit de fuite à travers la virole se réduit. Ceci

est révélé par l’analyse qualitative à travers la figure 4.9. L’effet de l’une des deux

sources du débit de fuite correspondant à la déviation radiale de l’écoulement est

alors fortement atténuée (voir figure 3.13).

Pour un écoulement contrôlé, l’évolution du taux de débit de fuite τ est rela-

tivement constante. On note une légère diminution d’environ 2% pour la vitesse

2000 rpm et ξ = 0.4 mais reste minime comme amélioration de la caractéristique

ψ = f(φ) du ventilateur. Pour le reste des configurations de contrôle, le facteur

τ est réduit d’environ 10%.

A la vitesse de 1000 rpm et pour ξ = 0.4 et ξ = 0.8, on remarque le phé-

nomène de saturation locale pour la réduction du débit de fuite. L’injection à

ξ = 0.8 réduit davantage le débit de fuite ce qui concorde avec les améliorations

constatées des gains, en puissance aéraulique et en couple (figure 4.17 et 4.18).

Afin d’estimer la variation propre de ce débit relativement à l’écoulement

naturel, on définit, à l’instar de la puissance aéraulique, le gain en débit de fuite

comme suit :

Eτ (%) =
Qfuite 0 −Qfuite

Qfuite 0

· 100 (4.4)

où Qfuite 0, est le débit de fuite calculé à l’état naturel et Qfuite pour le cas

contrôlé. La figure 4.21 présente l’évolution de ce gain en débit de fuite.
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A partir des deux figures 4.20 et 4.21, les résultats se présentent en moyenne

comme suit :

◦ Pour la vitesse de 2000 rpm et un taux d’injection de ξ = 0.4, une dimi-

nution de 2% du facteur τ se traduit par une réduction propre d’environ

Eτ = 20% du débit de fuite.

◦ Pour le reste des courbes relatives aux cas contrôlés, prenant le point maxi-

mum de Eτ obtenu pour (1000 rpm, ξ = 0.8 et Φ = 267 mm), où une

réduction de 8% du facteur τ correspond à une réduction propre du débit

de fuite Eτ = 80%.

4.2.8 Effet de la compressibilité

Pour le taux d’injection ξ = 0.8 et d’après la figure 4.14, le champ de la

vitesse absolue est plus important au niveau de l’axe du jet où les effets de

compressibilité peuvent apparâıtre.

Des tests de simulation numérique ont été élaborés pour ξ = 0.8 en considé-

rant l’écoulement stationnaire et compressible.

Le tableau 4.6 montre l’effet de la compressibilité en moyenne sur les diffé-

rentes performances considérées et qui reste local pour l’évaluation du couple au

niveau des parois des trous d’injection et de la virole.

A titre indicatif, le signe négatif (−) désigne la réduction de la grandeur

physique par rapport à la simulation incompressible.

Table 4.6 – Effet de la compressibilité pour ξ = 0.8.

1000 rpm 2000 rpm

Gain en couple net −13% −3%

Gain en couple parois des trous −10% −10%

Gain en couple parois de la virole −50% +92%

Gain en puissance aéraulique −1% /

Débit de fuite −2% /

Rendement statique −2% −1%
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Figure 4.20 – Évolution du taux du débit de fuite (16 trous d’injection) :

1000 rpm : (n) sans contrôle, (�) ξ = 0.4, (�) ξ = 0.8,

2000 rpm : (l) sans contrôle, (m) ξ = 0.4, (m) ξ = 0.8.
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Figure 4.21 – Évolution du gain en débit de fuite (16 trous d’injection) :

1000 rpm : (�) ξ = 0.4, (�) ξ = 0.8,

2000 rpm : (m) ξ = 0.4, (m) ξ = 0.8.
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4.3 Configuration du contrôle pour ξ = 1.2 et 1.6

4.3.1 Procédure et estimation des conditions du contrôle

D’après l’étude expérimentale et pour une configuration à 16 trous d’injection,

la résistance du ventilateur à l’écoulement intérieur se limite à un taux d’injection

(ξ = 0.8). On veut pousser plus loin encore les limites du contrôle afin d’estimer le

comportement du ventilateur pour l’évolution des gains en puissance aéraulique

et en couple, particulièrement. Pour cela, on considère deux valeurs pour le taux

d’injection correspondant au multiple du taux d’injection minimal utilisé (ξ =

0.4). Les valeurs du taux à étudier sont :

ξ = 0.8 ; 1.2 et 1.6.

D’autre part, on va exploiter le domaine périodique (figure 4.2) avec un

nombre de 03 trous d’injection par aube (un nombre total de 18 qui reste as-

sez proche de 16). La simulation est considérée stationnaire et compressible.

Afin de définir la condition d’entrée de débit massique d’injection, on pro-

cède à l’extrapolation de l’évolution de la pression d’injection et de la masse

volumique en fonction du taux d’injection (tableau 4.2). Le tableau 4.7 montre

les conditions d’entrées extrapolées. La puissance injectée calculée est utilisée

pour la détermination du rendement statique.

Table 4.7 – Variation des conditions du contrôle extrapolées.

Joint tournant Entrée d’aube

ξ Ps jt(bar) ρ′(kg/m3) Pinj (Watt) qm (kg/s)

0.8 2.05 2.42 29 0.00540

1.2 2.97 3.50 142 0.01166

1.6 3.91 4.60 442 0.02045

4.3.2 Performances globales pour 18 trous d’injection

A l’instar de l’étude menée pour 16 trous d’injection, l’étude des performances

portera sur l’évolution de la caractéristique ψ = f(φ), des gains en puissance

aéraulique et en couple, le rendement statique et le gain en débit de fuite.
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Caractéristique ψ = f(φ) et gain en puissance aéraulique

A la vitesse de 1000 rpm, il y a une saturation du contrôle pour ξ = 1.2 et 1.6

(figure 4.22.a). Le gain en puissance aéraulique dépasse 100% pour le coefficient

de débit important (figure 4.23). Un comportement similaire est obtenu pour la

vitesse de 2000 rpm et un taux d’injection (ξ = 1.6).
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Figure 4.22 – Caractéristiques du ventilateur (18 trous d’injection) :

(a) 1000 rpm, (b) 2000 rpm.

Résultats expérimentaux (n) sans contrôle.

Résultats de la CFD (�) sans contrôle, (4) ξ = 0.8, (×) ξ = 1.2, (∗) ξ = 1.6.
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Figure 4.23 – Gain en puissance aéraulique (18 trous d’injection) par CFD :

1000 rpm : (4) ξ = 0.8, (×) ξ = 1.2, (∗) ξ = 1.6

2000 rpm : (4) ξ = 0.8, (×) ξ = 1.2, (∗) ξ = 1.6.
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Couple

Le tableau 4.8 présente l’évolution des couples nets en moyenne obtenus pour

les trous d’injection et l’intérieur de la virole. On constate que :

– Un couple positif (phénomène autorotation) obtenue pour la vitesse de

1000 rpm et les deux taux d’injection ξ = 1.2 et 1.6 et (également pour

2000 rpm et ξ = 1.6). Un gain positif de l’ordre de ”12 fois” de celui du cas

sans injection (ξ = 0) est atteint pour la vitesse de rotation de 1000 rpm

et un taux d’injection de (ξ = 1.6).

– Le couple des parois latérales des trous d’injection contribue en grande

partie à la réduction voire l’apport en couple positif. En effet, un compromis

entre le taux d’injection et la vitesse de rotation, la vitesse de sortie à travers

les trous contribuerait, selon le bilan de quantité de mouvement local, au

développement d’une force de poussée élémentaire (configuration d’arrosoir

rotatif).

– Le bilan du couple de ces forces de poussée et celui du reste des parois

mobiles du ventilateur contribue à l’évolution du Cnet moyen donnée par le

tableau 4.8.

Pour un essai dont le couple net est positif, le rendement statique est déter-

miné par la relation :

ηs =
∆Ps Qv

Pinj − Cnetω
(4.5)

Table 4.8 – Évolution du couple C (N.m) des parois mobiles (18 trous).

1000 rpm 2000 rpm

ξ 0 0.8 1.2 1.6 0 0.8 1.2 1.6

Cnet -0.1557 -0.0699 +0.4635 +1.7026 -0.6178 -0.6338 -0.3038 +0.6539

Trous / +0.2284 +0.9711 +2.4863 / +0.2019 +0.8949 2.3392

Virole / -0.0012 +0.0254 +0.0445 / -0.0066 -0.0080 -0.0060

Rendement statique :

L’analyse des résultats, figure 4.24, montre pratiquement les mêmes résul-

tats et remarques rapportés pour la configuration du contrôle 16 trous. Avec

les améliorations obtenues à la fois pour la puissance aéraulique (100%) et celle

du couple (un gain positif à ”12 fois” du couple généré en configuration sans

contrôle), la puissance d’injection reste prédominante dans le bilan global (Ta-

bleau 4.7). Cependant, on note une augmentation de 4% du rendement statique

pour les conditions de la simulation : 2000 rpm, φ = 0.1636 et ξ = 0.8.
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Débit de fuite :

La figure 4.25 montre l’évolution du gain en débit de fuite. Des réductions

considérables sont obtenues. Pour les deux conditions (1000 rpm, ξ = 1.6, Φ =

375 mm) et (2000 rpm, ξ = 1.6, Φ = 300 mm), la réduction propre du débit

de fuite peut atteindre l’annulation de l’écoulement de retour Eτ ≈ 100%, voire,

changer la direction du débit de fuite Eτ > 100% obtenue pour (1000 rpm,

ξ = 1.2, Φ = 336 et 375 mm).
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Figure 4.24 – Rendement statique du ventilateur (18 trous d’injection) :

(a) 1000 rpm, (b) 2000 rpm.

Résultats expérimentaux (n) sans contrôle.

Résultats de la CFD (�) sans contrôle, (4) ξ = 0.8, (×) ξ = 1.2, (∗) ξ = 1.6.
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Figure 4.25 – Évolution du gain en débit de fuite (18 trous d’injection) :

1000 rpm : (4) ξ = 0.8, (×) ξ = 1.2, (∗) ξ = 1.6

2000 rpm : (4) ξ = 0.8, (×) ξ = 1.2, (∗) ξ = 1.6.
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4.3.2.1 Analyse qualitative de l’écoulement Contrôlé

Pour le résultat intéressant où le débit de fuite change de direction Eτ > 100%

(figure 4.25), obtenu pour les conditions du contrôle de vitesse 1000 rpm, du

diamètre du diaphragme Φ = 375 mm et du taux d’injection ξ = 1.2, on montre

pour ce cas de figure les champs de la pression statique, de la vorticité et les

lignes de courant dans la zone radiale du jeu (R = 196 mm), (figure 4.26).

L’analyse de la topologie de cet écoulement montre que le soufflage peut

provoquer les effets suivants :

– Aspiration d’une partie de l’air alimentant la structure du tourbillon amont

du ventilateur. En d’autres termes, le soufflage est un moyen de contrôle

permettant la réduction de l’échelle spatiale de ce tourbillon.

– Développement de deux structures tourbillonnaires à l’entrée du jeu radial

(aval du ventilateur) permettant de bloquer partiellement les sources du

débit de fuite.

– Concentration de la vorticité au niveau des trous et de leurs voisinages.

Dans le but de caractériser la compressibilité locale au niveau du trou, on

présente dans le plan axial de ces trous z = 31 mm les champs résultant du

nombre de Mach absolu et les pressions, statique et totale, pour la vitesse de

rotation 1000 rpm et les deux taux d’injection ξ = 1.2 et ξ = 1.6), figure 4.27.

Au voisinage du trou, l’écoulement est localement transonique. Un nombre

de Mach de 0.8 et 1.2 est atteint respectivement pour ξ = 1.2 et ξ = 1.6. Ce

type d’écoulement peut conduire à l’apparition des ondes de choc ou de détente

selon la géométrie d’attaque. Dans notre cas, en raison des gradients négatifs

importants obtenus pour les deux pressions, statique et totale, la configuration

est le siège d’une détente. Ces gradients sont proportionnels au taux d’injection.

Ainsi, l’équilibre des pressions entre la zone du jeu radial et la partie inté-

rieure du ventilateur induit une détente rapide générant une force de poussée

élémentaire importante dont le couple est localement positif.

En revanche, les pressions importantes, statique ou totale, constatées dans

la partie creuse du ventilateur, où on note une pression totale absolue d’environ

(1.8 bar pour ξ = 1.2) et (2.5 bar pour ξ = 1.6), peuvent contribuer à la dé-

formation du matériau voire à sa dégradation ou rupture. Cette pression est à

considérer comme paramètre de contrainte fonctionnelle importante lors du choix

du matériau pour le procédé de fabrication par rotomoulage.
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Figure 4.26 – Structure de l’écoulement contrôlé

(1000 rpm, ξ = 1.2, Φ = 375 mm) dans le jeu R = 196 mm.
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Figure 4.27 – Champs du nombre de Mach, pression statique et pression totale

au niveau du trou d’injection z = 31 mm, à gauche ξ = 1.2, à droite ξ = 1.6.
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4.4 Conclusion

L’étude numérique réalisée concerne la reproduction du montage expérimental

et les conditions du contrôle pour la configuration de 16 trous d’injection. La

réponse du ventilateur pour les deux vitesses de rotation (1000 et 2000 rpm) et

les deux taux d’injection (ξ = 0.4 et ξ = 0.8) est considérée.

Les comparaisons des résultats numériques et expérimentaux ont permis de

mettre au point et de valider la démarche numérique. Les résultats numériques

sont fortement conditionnés par la qualité du maillage, de la dimension du do-

maine tournant, le choix du modèle de calcul, . . . etc.

L’analyse de la topologie de l’écoulement, notamment à travers le jeu radial

a permis d’expliquer son évolution et sa réponse à la stratégie de contrôle impo-

sée. Il en ressort que pour une faible vitesse de rotation (1000 rpm) et un taux

d’injection important ξ = 0.8, les résultats numériques montrent des gains consi-

dérables en puissance aéraulique 53%, en couple net 80% et en taux du débit de

fuite 8%. Pour ce dernier, une réduction propre du débit de fuite atteint environ

80%.

L’étude numérique avec 18 trous d’injection où on a pris 03 trous d’injection

sur un domaine périodique (1/6 du ventilateur) a montré la possibilité d’amélio-

rer d’avantage, la caractéristique du ventilateur, son couple et le débit de fuite.

Cependant, le rendement reste faible comparativement au gain obtenu en raison

de la valeur importante de la puissance injectée.
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perspectives

Conclusion générale

Dans ce travail, le contrôle de l’écoulement au niveau du jeu de fonction-

nement d’un ventilateur axial de refroidissement d’automobile est considéré à

travers une investigation avec les deux approches, numérique et expérimentale.

L’objectif étant de réduire le débit de fuite qui se crée dans la zone du jeu radial

pour limiter, ainsi, les effets négatifs générés par ses interactions avec l’écoule-

ment fluide en évolution.

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre les trois labora-

toires PIMM et DynFluid de l’ENSAM-Paris et le Laboratoire MDF de l’EMP-

Alger. Spécifiquement, l’étude apporte une contribution à l’ensemble des travaux

engagés pour faire prospection d’une nouvelle génération de ventilateurs conçus

et réalisés par le procédé de rotomoulage. Ce procédé permet de développer un

ventilateur à forme creuse et une épaisseur sensiblement uniforme, d’où l’idée du

contrôle de l’écoulement par soufflage rotatif.

Essentiellement, trois aspects ont été traités, à savoir :

– Expérimentalement :

+ Réalisation du ventilateur par le procédé de rotomoulage.

+ Réalisation en aval du ventilateur d’un banc d’essai pour le contrôle

actif par soufflage tournant.

– Numériquement :

+ Reproduction numérique du fonctionnement du ventilateur, naturel et

contrôlé, dans le banc d’essai ISO 5801.

Le protocole de la réalisation d’une série de ventilateurs par rotomoulage a

été mené dans le laboratoire PIMM/ENSAM. Il est établi que la qualité de pièces

réalisées dépend particulièrement des paramètres opératoires de la manipulation

tels que, les vitesses de rotation des deux axes de la rotomouleuse, la tempé-

rature et les temps du chauffage et du refroidissement, la nuance de la poudre

utilisée,. . . etc. La difficulté majeure rencontrée est relative à l’épaisseur faible

du ventilateur se traduisant par la fragilité des aubes notamment au niveau du

bord de fuite. Elle persiste malgré des tests de réalisation supplémentaires faisant
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intervenir la variation des conditions du rotomoulage décrites auparavant, voire

l’augmentation de la masse de la poudre polyéthylènes se concentre par centri-

fugation dans la virole. Il devient alors nécessaire de renforcer la résistance du

ventilateur par rapport à l’écoulement intérieur et d’augmenter l’intervalle des

taux d’injection.

Une série de quelques ventilateurs a été réalisée et un banc d’essai est mis en

place pour exécution des expérimentations relatives au contrôle de l’écoulement

par soufflage rotatif. Trois vitesses de rotation pour le ventilateur sont considé-

rées, à savoir, 1000 rpm, 1500 rmp et 2000 rpm. Les facteurs paramétriques de

l’étude sont : le taux d’injection ξ, le nombre de trous pratiqués et le diamètre

du diaphragme Φ.

Les mesures expérimentales ont permis de caractériser le sillage du ventilateur

en considérant l’influence du contrôle sur la configuration de l’écoulement axial

(correspondant aux valeurs maximales du coefficient de débit et du diamètre

du diaphragme). Également, il a été procédé à l’évaluation des performances

globales du ventilateur à travers la mesure de la dépression dans le caisson, le

couple résistant et la puissance injectée. L’obtention de ces paramètres a permis

de décrire l’évolution du rendement statique à travers ses différentes composantes

exprimées en termes de la puissance mécanique, aéraulique et d’injection.

La position axiale optimale pour le ventilateur par rapport au carter a été

également déterminée en considérant deux configurations pour l’écoulement, à

savoir, naturel et contrôlé à ξ = 0.8. L’évaluation des améliorations sur les per-

formances obtenues pour le ventilateur montrent que la position zfan = 0 mm

est la position de fonctionnement optimale.

Afin d’apprécier l’effet du procédé de rotomoulage, la dépression générée dans

le caisson d’aspiration est évaluée pour chacun des ventilateurs réalisés. Il ressort

que le gain en puissance aéraulique présente un optimum pour chaque ventilateur

variant de 30 à 53%. Cette large plage de variation résulte principalement des

conditions opératoires du rotomoulage et des défauts de fabrication du ventila-

teur. Certes un gain de 53% est important, mais il est obtenu pour des puissances

aérauliques relativement faibles et pour faible vitesse de rotation 1000 rpm. En

revanche, pour les mêmes conditions opératoires, à 1500 et 2000 rpm on atteint

respectivement un gain maximal de l’ordre de 42% et 34% pour des puissances

aérauliques modérées.

Les résultats expérimentaux obtenus ont permis, également, d’établir que le

contrôle par 16 trous pratiqués sur le ventilateur est mieux adapté que le contrôle

par 32 trous en termes de performances globales.
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Pour 16 trous d’injection, les améliorations atteintes par le rendement sta-

tique sont moyennement acceptées (6%) obtenues pour les conditions du contrôle

(1000 rpm, ξ = 0.4, et diamètre du diaphragme Φ = 300 mm). Avec un taux

d’injection de ξ = 0.8, la nappe de mesure de la vitesse axiale réalisée par le

tube de Pitot statique a montrée une nette augmentation de la vitesse au voisi-

nage de l’extrémité des aubes (à partir r/R > 0.8). Ce qui revient à dire que le

contrôle a contribué à l’atténuation de la source du débit de fuite provenant de

l’aval de la virole. De plus, ce qui s’avère particulièrement intéressant la bonne

concordance du débit volumique évalué par la norme ISO 5801 et celui calculé

par intégration du profil de la vitesse axiale, soit une erreur d’environ 2% à la

sortie du ventilateur.

Les résultats expérimentaux de la configuration rentable (16 trous) ont été

comparés avec ceux de l’étude numérique. De même, on a étudié la variation des

gains, en puissance aéraulique et en couple, et l’évolution du débit de fuite. La

détermination de la plage de fonctionnement des faibles pressions du ventilateur a

montré des difficultés numériques de convergence. Au plan numérique, le modèle

de calcul est validé par rapport aux résultats expérimentaux, avec des précisions

(1 à 5%) et (10 à 18%) pour les deux coefficients de débit et de la pression,

respectivement. La plage du taux d’injection est alors extrapolée aux valeurs

ξ = 1.2 et 1.6 en considérant un nombre de 18 trous. Il est établit que pour une

faible vitesse de rotation (1000 rpm), des améliorations significatives en gains en

puissance aéraulique (100%), en couple mettant le ventilateur en autorotation

(positif à 12 fois) et en débit de fuite sont obtenues. Ce dernier, peut, sous

certaines conditions, être complètement annulé (confiné dans le jeu) voire changer

de direction.

Ainsi pour clore, le fonctionnement rentable du ventilateur contrôlé au niveau

du jeu radial est assuré par une faible vitesse de rotation, un nombre de trous

réduit et un taux d’injection important.
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Perspectives

En perspectives, la présente étude ouvre des voies pour d’innombrables ex-

tensions aux plans numérique et expérimental.

Pour l’approche CFD, il convient de considérer :

– Les paramètres relatifs aux trous d’injection (position axiale, forme, dimen-

sion et orientation).

– Le circuit intérieur du débit d’injection (pertes de charges, gain en couple

pour la virole et les trous d’injection).

– Les effets instationnaires et aéroacoustiques.

– Étude du contrôle passif de l’écoulement où le débit d’injection est assuré

par un ventilateur centrifuge monté au moyeu (figure 4.28).

– Étude comparative du soufflage fixe réalisé au niveau du carter et celui de

la présente étude (rotatif).

Pour l’approche expérimentale :

– Reproduire la configuration numérique rentable pour le ventilateur.

– Améliorer la résistance mécanique du ventilateur en optimisant le procédé

du rotomoulage et le comportement rhéologique du polymère afin de réduire

les défauts inhérents à la fabrication (bord de fuite, bulle d’air,. . . etc).

– Équiper le banc d’essai par des instruments de mesures plus performants et

moins intrusifs (Couplemètre, PIV, LDV,. . . etc) afin de suivre l’évolution

de la topologie locale du jet et d’estimer avec précision le couple et la

puissance injectée.

Figure 4.28 – Contrôle passif utilisant un ventilateur centrifuge.
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[9] Jérôme Boudet, Adrien Cahuzac, Philip Kausche, and Marc C Jacob. Zonal

large-eddy simulation of a fan tip-clearance flow, with evidence of vortex

wandering. Journal of Turbomachinery, 137(6) :061001, 2015.

[10] Andreas Fischer, Jörg König, Jürgen Czarske, Clemens Rakenius, Gregor

Schmid, and Heinz-Peter Schiffer. Investigation of the tip leakage flow at

turbine rotor blades with squealer cavity. Experiments in fluids, 54(2) :1462,

2013.
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